PANSTWOWY POWIATOWY Puck, dnia 23 marca 2023 r.
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku

SE.HK/4710/137/PK/22/23
Wedlug rozdzielnika

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 Rozponzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku na podstawie Sprawozdan z Badan przedstawionych w tabeli
ponizej dotyczacyeh jakodei wody w wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Debogérze stwierdza

warunkowa przydatno$é wody do spozycia przez ludzi po przegotowaniu.

Warunkowa przydatnosé wody do spozycia nie dotyczy osiedla Harmony, kidre jest zaopatrywane z inhego
Zrodia wody.

W nastepstwie stwierdzonego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w sieci wodociggu
Dgbogérze, w trosce o zdrowie konsumentéw Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku
dnia 6 grudnia 2022 r. stwierdzit brak przydatno$ci wody do spozycia w miejscowosci Dgbogorze oraz
wydat Decyzje Nr 59/2022 w sprawie doprowadzenia jakosci wody do obowigzujgcych wymagan
sanitarnych, ktéra zmieniono Decyzja Nr 62/2022 oraz Decyzja z dnia 27 stycznia 2023 r. w zakresie
terminu uzyskania prawidiowej jakosci wody do dnia 10 marca 2023 r. oraz przedstawienia
stosownych wynikéw badan w terminie do 17 marca 2023 r.

Po uplywie wskazanych wyzej terminéw Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku
dokonat sprawdzenia biezacej jakosci wody pobierajgc proby do badan dnia 20.03.2023 r. Uzyskano
nastepujace wyniki badar:

Data pobrania | Sprawozda Bakterie 5 o i .| OLM w22°C | Zlecajacy
Lp prob wody nie z badan Pty kot grupy coli Escherichie sl po 72h badania
1 20.03.2023r. 418/W/23 Debogorze, ul. Grzybowa 7 0 0 >300 PSSE Puck
2 20.03.2023r. 419/Wi23 Debogorze, ul. Pomorska 55 0 0 >300 PSSE Puck
3 20.03.2023r. 420/W/23 Debogorze, ul. Pomorska 30 0 0 >300 PSSE Puck

W wymienionym na wstepie rozporzadzeniu dot. jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi okreslono nastgpujace wymagania mikrobiologiczne:

Bakterie grupy cali - 0 jednostek tworzgcych kolonie/100 ml

Escherichiacoli -0 jtk/100 m]

Enterokoki - 0 jtk/100 ml

OLM w 22 st. € po 72 h — bez nieprawidlowych zmian, ze wskazaniem dopuszezenia do 100 jtk/1 ml w wadzie podawanej do sieci oraz do 200 jtk/1 ml w wodzie w sieci wodaciggu

Niezgodnoé¢ z wymaganiami stanowi przekroczenie ogélnej liczby mlkroorganlzmow w ilosci >300
jtk/1 ml inkubowanych w 22 + 2 °C przez 72 h. Sklad fizykochemiczny wody nie budzi zastrzezen.

Analizujac powyzsze PPIS w Pucku stwierdzil, ze:

Woda jest warunkowo przydatna do spozycia, kapieli noworodkéw, mycia zg¢béw, mycia
owocdw i warzyw spozywanych na surowo oraz mycia naczyn po uprzednim przegotowaniu
(przez ok. 2 min.).

Woda w stanie surowym moze by¢ uzywana do higieny osobistej, prac porzadkowych oraz
do splukiwania toalety.

Trwajg prace naprawcze prowadzone przez zarzadcg wodociagu.
PPIS w Pucku prowadzi postepowanie administracyjne w sprawie przywrdcenia wilasciwej jakosci
wody w wodociaggu Debogorze.

Ocene niniejsza wydano celem powiadomienia mieszkaficéw o biezacej jakosci wody przeznaczonej

do spozycia.
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KOMUNIKAT z dnia 23.03.2023 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza
warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia po przegotowaniu
dla mieszkancow Debogorza.

Warunkowa przydatno$é wody do spozycia nie dotyczy osiedla Harmony, kiore jest
zaopatrywane z innego Zrodta wody.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, ze dnia 20.03.2023 r.
dokonat kontroli sprawdzajgcej realizacje obowigzku natozonego na PUK
PEKO Sp. z o.0. w zakresie doprowadzenia jako$ci wody pod wzgledem
mikrobiologicznym do obowiazujgcych wymagan w wodociggu Debogorze.
Na podstawie uzyskanych sprawozdan z badan z dnia 23.03.2023 r. wykonanych
w trzech punktach zgodnosci stwierdzono podwyzszona ogoing liczbe
mikroorganizméw inkubowanych w 22°C przez 72 godziny, w ilosci powyzej 300
jtk/1ml. Sktad fizykochemiczny badanej wody nie budzi zastrzezen.

W przypadku mikroorganizméw oznaczanych w temp. 22°C wykrywane sg przede
wszystkim bakterie, ktore nie maja istotnego znaczenia sanitarnego, gdyz nie
posiadajg zdolnoéci wzrostu w temp. ludzkiego ciata (36-37°C), a zatem zazwyczaj
bakterie te sg nieszkodliwe dla zdrowia cztowieka.

Woda jest warunkowo przydatna do spozycia, kapieli noworodkéw, mycia
zebéw, mycia owocéw i warzyw spozywanych na surowo oraz mycia naczyn

po uprzednim przegotowaniu (przez ok. 2 min.).

Woda bezposrednio z kranu moze by¢ uzywana do:

e higieny osobistej,
e prac porzadkowych,
e oraz do spltukiwania toalety.

Trwaja prace naprawcze prowadzone przez zarzgdce wodociggu.
PPIS w Pucku prowadzi postepowanie administracyjne w sprawie przywrocenia

wtasciwe] jakosci wody w wodociggu Debogorze.

Powyzsza informacja obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie
jakosci wody z wodociggu Debogorze.
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