Nazws

formularza

SPRAWOZDANIE Z BADAN dia wedy (mikrobiologia) wzér F

8

8

COVER Krystyna Pawlak
4-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
LABORATORIUM
4-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4
tel./fax.: 58 672 39 71

Sprawozdanie nr:

122/2023

z dnia: 30.01.2023

Dane uzyskane od Zleceniodawcy
Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych PEKO Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo ul, Chrzanowskiego 44

Cel badas: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa

Numer zlecenia: 06/2023

Numer protokolu poboru prébki; 64/01/23

Numer probki: 134/23

Rodzaj prébki: woda do spozycia przez ludzi

Miejsce poboru prébki: Debogdrze ul. Rodlinna 2 - kran w kuchni

Prébka pobrana przez: COVER Krystyna Pawlak - Krystyng Pawlak (uprawniong przez WSSE do poboru prébek,
nr 13z/2007)

Odpowiedzialny za pobdr probek; Krystyna Pawlak

Data poboru: 26.01.2023 godz. 11:35

Metoda pobrania prébki: Prébke pobrano zgodnie z normag PN-EN ISO 19458:2007

Dodatkowe informacje o poborze prébki zawarte w protokole poboru probki.

Data dostarczenia probki: 26.01.2023 Prébka przyjeta bez uwag-/-z-uwagarmi—:
Data rozpoczedia badar: 26.01.2023 Data zakericzenia badah: 30. 01. 2023
woda do spozycia przez ludzi
to. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA el 134/ NDS?
wynik nizpewnost wyniku
1 2 3 4 5 [3 i
Liczba mikroorganizméw w .  bez
-EN IS0 2 0 nieprawi

1 22°C po 72h w 1 ml ° P PN-EN IS0 6222:2004 jtk/ml 100 [68;146] p:n io;vych

Data wydania: 2023-01-11 strona 1/2

{aboratorium cover@gmal! com




Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikroblologia) wzdr F

COVER Krystyna Pawiak
.‘ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

' LABORATORIUM
( 1 4

B4-200 Wejherowo ul, Rybacka 24 vz, 4
COMER

Krystyna Pawtak tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 122/2023 2 dnia: 30.01.2023
UWAGIL:

! niepotrzebne skregli¢, wpisad uwagi jesli wystepuja

? Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wediug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej

do spoiycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

? 2aleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzane] do sied wodociagowe; 200jtk/tmi w kranie
konsumenta

* zamieszczona rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 1SO 19036 i opiera sie na standardowej niepewnosci pomnozonej przez
wspolczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnosci 95%. Ziozong niepawnosC standardowa przyjeto jako réwne odczyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrzlaboratoryjnej.

Niepewnosc nie zawiera niepewnosci zwigzanej z etapem pobierania probki.

P - badanie zrealizowane u zewngtranego dostawcy ustug. Badanie wykonane metodg akredytowang, numer akredytacii PCA AB 079,
Badanie wykonane metodg zatwierdzong przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni
(decyzja nr 5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherawie posiada zatwierdzenie systemu jakosci badanh wody przeznaczonej do spogycia przez
ludzi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzja nr ZNI1.9022,14.01.2022.PL
2z dnia 04.02.2022r.).

Bez pisemnej zqody Laboratorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w caloddi.
Wyniki odnosza sig tylko do badanego obiektu (prébki).
Reklamacje/skargi beda uwzgledniane w ciagu 14 dri roboczych od daty otrzymania wynikdw.

W przypadku badan zleconych u zewnetrznego dostawcy usiug osoba autoryzujaca wyniki badan odpowiada jedynie za zgodnosé brzemesaema wyniku z
oryginalnego sprawozdania zewnetrznego dostawcy ustug, .

Autoryzowat: Kierownik Lav{*atcr{iu J(rystyna Pawlak

KONIEC SPRAWOZDANIA »
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HNazwa formylarza

SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikrobiologia) wizor F

LA
e

84-200 Wajherowo ul. Sikorskiego 108A

84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 u7. 4

COVER Krystyna Pawlak

LABORATORIUM

COVER
Kiystyra Fawiak tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 124/2023 z dnia: 30.01.2023
Dane uzyskane od Zleceniodawcy

Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych PEKO Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badar: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa

Numer ziecenia: 06/2023

Numer protokolu poboru probki: 64/01/23

Numer probki: 136/23

Rodzaj prébki: woda do spozyda przez ludzi

Miejsce poboru prébki: Debogdrze ul. Pomorska 55 - kran w kuchni

Prébka pobrana przez: COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawlak (uprawmiong przez WSSE do poboru prébek,
nr 13z/2007)

Odpowiedziainy za pobdr probek: Krystyna Pawiak

Data poboru: 26.01.2023 godz. 11:55

Metoda pobrania prébki: Prébke pobrano zgodnie z norma PN-EN 1SO 19458:2007

Dodatkowe informacie o poborze prébki zawarte w protokole poboru probki.

Data dostarczenia prébki: 26.01.2023 Prébka przyjeta bez uwag-z-uwagarmi—"
Data rozpoczecia badan: 26.01.2023 Data zakoniczenia badar: 30. 01. 2023
woda do spozycia przez judz
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA MIARY o= NDS?
wynik miepesnosc wyniky
1 ) 3 3 5 3 7
L o PN-EN ISO 9308-1:2014-12;
1 'i’ggb‘: Escherichis &gl o PN-EN 15O 9308-1:2014- jtk/100m 0 - 0
- 12/A1:2017-04
' . . PN-EN ISO 9308-1;2014-12;
2 “Cfggr:fkte’“ z grupy col PN-EN 15O 9308-1:2014- tk/100m) 0 : 0’
l 12/A1:2017-04
g |Heha mikmorgasizmow w PN-EN IS0 622212004 stifmi 128 [89;185] | iepravidiomyct
22°Cpo 72h w1 ml mian *
Liczba enterokokdw "
- 99-2; o
4 katowych w 100 PN-EN ]SO 7892-2:2004 jtk/100ml 0 0
Data wydania: 2023-01-11 strona 172
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Mazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dia wody (mikrobiologia) wzdr F

COVER Krystyna Pawlak

."‘ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

'-C’ LABORATORIUM
g 1 84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4
Krvstyns Pawiak tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 12472023 z dnia: 30.01.2023
UWAGL:

! niepotrzebne skreslié, wpisaé uwagi jeéli wystepuja

? Najwy’sze Dopuszczalne Stezenie wediug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spoiycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

* dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10jtk. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli >10jtk na2 100m} wody nalezy wykonaé badanie parametru
Escherichia colf | enterokoki w zwigzku z paragrafem 21 ust. 4 rozporzadzenia (Dz.U. 2017 poz. 2294)

* zaleca sie, aby ogéina liczba mikroorganizmdw nie przekraczala: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sied wodociggowej; 200jtk/1ml w kranie
konsumenta

® zamieszczona rozszerzona niepewnodé pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 150 19036 | opiera sig na standardowej niepewnoéd pomnoizonej przez
wsplczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnosc 95%. Ziozong niepewnoic standardows przyjeto jako réwne odczyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrzlaboratoryjnej.

Niepewnos¢ nie zawiera niepewnosci zwiazanej z etapem pobierania prébki,

P - badanie zrealizowane u zewnetrznego dostawcy ustug. Badanie wykonane metoda akredytowang, numer akredytacji PCA AB 079.
Badanie wykonane metodg zatwierdzong przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni
(decyzja nr 5/2022/N5.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022r.),

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systemu jakosc badai wody przeznaczonej do spoiyda przez
ludzi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzja nr ZN1.5022.14.01.2022.FL
2 dnia 04.02.2022r.),

Bez pisemnej zgody Laboratorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moze byé powielany inaczej jak tytko w calodd.
Wyniki odnoszg sie tylko do badanego obiektu (prébki).
Reklamacje/skargi beda uwzgledniane w ciagu 14 3ni roboczych od daty otrzymania wynikéw.

W przypadku badari zleconych u zewnetrznego dostawcy uslug osoba autoryzujaca wyniki badar) odpowiada jedynie za zgodnost prieniesienia wyniky 2
oryginalnego sprawozdania zewnetrznego dostawcy ustug.

Autoryzowat: Kierownik Lam&m_ m frystma Pawlak

N

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody [mikrobiciogia) wzér F
. COVER Krystyna Pawlak
84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
c ‘ ] J
'-’ LABORATORIUM
CovER 84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4
v Paudak tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 123/2023 z dnia: 30.01.2023
Dane uzyskane od Zlecenlodawcy

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych PEKO Sp. z 0.0,
81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa
Numer zlecenia: 06/2023
Numer protokotu poboru prébki: 64/01/23
Numer prébki: 135/23
Rodzaj probki: woda do spo2ycia przez ludzi
Miejsce poboru prébki: Debogdrze ul. Pomorska 30 - szkola - kran w kuchni
Probka pobrana przez: COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawlak (uprawniong przez WSSE do poboru probek,
nr 132/2007)
QOdpowiedzialny za pobor prébek: Krystyna Pawlak
Data poboru: 26.01,2023 godz. 11:50
Metoda pobrania prébki: Probke pobrano zgodnie z normg PN-EN ISO 19458:2007
Dodatkowe informacie o poborze pribki zawarte w protokole poharu probki.
Data dostarczenia probki: 26.01.2023 Probka przyjgta bez uwag+-2z-uwagari: '
Data rozpoczecia badan: 26.01.2023 Data zakoriczenia badar: 30. 01. 2023
woda do spozycia przez ludzi
Lp. NAZWA OZNACZENIA " METODA OZNACZENIA kT L] NDS?
wynik nlepewnosc wyniku
1 2 3 4 5 3 7
g Juszba mknorganizntiv w Pl PN-EN 150 6222:2004 g/l 120 [83;174) ntepramowym
22°Cpo72hwiml * 3
Data wydania: 2023-01-11 strona 172
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dia wody (mikrobiologia) wzér F

COVER Krystyna Pawlak

.)‘ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

'-C’ LABORATORIUM
= 84-200 Wejherowo w. Rybacka 24 uz. 4
Krystyna Pavdak tel.ffax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie ny: 123/2023 z dnia: 30.01.2023
UWAGL:

! niepotrzebne skredlic, wpisa¢ uwagi jesli wystepuja

? Najwyisze Dopuszczalne Stezenie wedlug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakeéci wody przeznaczonej

do spozyda przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

* 23leca si, aby ogdina Jiczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/1mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodocdiagowej; 200jtk/1m{ w kranie
konsumenta

* zamileszczona rozszerzona nlepewnoid pomiary zostala oszacowana zgadnie z 150 19036 i opiera si¢ na standardowej niepewnoscl pomnozonej przez
wspdiczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnosci 95%. Zloiong niepewnos¢ standardowg przyjeto jako rowne odczyleniu standardowemu odtwarzalnosd
wewnatrziaboratoryjnej.

Niepewnos¢ nie zawlera niepewnosci zwigzane] z etapem pobierania probki.

P - badanie zrealizowane u zewnetrznego dostawcy ustug. Badanie wykonane metoda akredytowana, numer akredytacii PCA AB 079,
Badanie wykonane metod3 zatwierdzong przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmego w Gdyni
(decyzja nr 5/2022/NS.9040,2.2022 z dn. 30.12.2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systemu jakoéci badar wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi przez Panstwowege Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzia nr ZN1.9022.14.01.2022.PL
z dnia 04,02.2022r.).

Bez pisemnej zgody Laboratorium COVER w Wejherowie veynik badania nie moze byé powielany inaczej jak tylko w catosci.

Wyniki odnosza sie tylko do badanego obiektu {prabki).
Reklamacje/skargi bedg uwzgledniane w ciagu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikéw,

oryginalnego sprawozdania zewngtrznego dostawcy usiug.

W przypadku badan zleconych u zewnetrznego dostewcy ustug osoba autoryzujaca wyniki badan odpowiada jedynie za zgodnosé pfleniesienia wyniku z

Autoryzowal: Kierownik l%oratohr - Krystyna Pawlak
'

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikrobiologia) wzdr F
.‘ COVER Krystyna Pawlak
' c ’ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
- LABORATORIUM
cover 84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4
Sordye i tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 12172023 z dnia: 30.01.2023
Dane uzyskane od Zieceniodawcy

Nazwa i.adres Zleceniodawcy: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych PEKO Sp. z o.0.
81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cal badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa
Numer zlecenia: 06/2023
Numer protokatu poboru prdbki: 64/01/23
Numer prébki: 133/23
Rodzaj prébki: woda do spozycia przez ludzi
Miejsce poboru probki: Debogdrze - SUW - kran wody uzdatnionej podawanej do sieci
Prébka pobrana przez; COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawlak (uprawniong przez WSSE do poboru prébek,
nr 132/2007)
Odpowiedzialny za pobdr probek: Krystyna Pawlak
Data poboru: 26.01.2023 godz. 11:20
Metoda pobrania probki: Prdbke pobrano zgodnie z norma PN-EN ISO 19458:2007
Dadatkowe informacje o poborze prébki zawarte w protokole pobcru prabki,
Data dostarczenia probki: 26.01.2023 Probka przyjeta bez uwag/-z-vwagami—'
Data rozpoczecia badan: 26.01.2023 Data zakoriczenia badari: 30. 01. 2023
woda do spozycia przez ludzi
Lp. NAZWA OZNACZENIA " METODA OZNACZENIA i e L NDS?
wynik niepewnosc wyniky
1 2 3 4 5 3 7
y |feBeemimogRgiamGw & P PN-EN IS0 6222:2004 sti/mi 240 [170;340] R
22°Cpo 72h w 1 mi i
Data wydania: 2023-01-11 strona 1/2
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Nazwa formularza
SPRAWGOZDANIE Z BADAN diz wody (mikrobictogia) wzor F

COVER Krystyna Pawlak

.,’ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

‘.c LABORATORIUM
rovs‘a 84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4
Krystyna Pawlak tel./fax.: 58 672 3971
Sprawozdanie nr: 121/2023 2 dnia: 30.01.2023
UWAGL:

* niepotrzebne skredli¢, wpisat uwagi jesli wystepuja

? Najwyisze Dopuszezalne Stezenie wedhug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosdi wody przeznaczong]

do spozydia przez ludz (Dz. U. 2017 poz. 2294)

® zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do siedi wodociagowej; 200jtk/1mi w kranie
konsumenta

* zamieszczona rozszerzona niepewnodé pomiaru zostata oszacowana zgodnie z 150 19036 i opiera sig na standardowej niepewnoéci pomnozonej przez
wspdlczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnodci 95%. Ziozong niepewnoit standardows przyjeto jako réwne odczyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrzlaboratoryjnej.

Niepewnos¢ nie zawiera niepewnosci zwiazanej z etapem pabierania prabkl.

P - badanie zrealizowane u zewnetrznego dostawcy ushsg. Badanie wykonane metodg akredytowana, numer akredytacji PCA AB 079.
Badanie wykonane metoda 2atwierdzong przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarego w Gdyni
(decyzja nr 5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systemu jakosci badarh wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzl przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzja nr ZNI.9022.14.01.2022.PL
z dnia 04.02.2022r.).

Bez pisemnej zgody Laboratorium COVER w Wejherowic wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
Wyniki odnoszg sie tylko do badanego obiektu (prébki).
Reklamacje/skargi beda uwzgledniane w ciagu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikéw.

W przypadku badan zleconych u zewnetrznego do3tawcy uslug asoba autoryzujaca wyniki badaih odpowiada jedynie za zgodnost przeniesienia wyniku z
oryginalnego sprawozdania zewnetrznego dostawcy ushug.

3 &

Autoryzowat: Kierwﬁ(a rdrium - Krystyna Pawlak

KONIEC SPRAWOZDANIA

Data wydania 2023-01-11 strona 2/2
laboratonum cover@gmail com




Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikrobiologia) wizér F
’ COVER Krystyna Pawlak

' c ' 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

.’ LABORATORIUM
COVER 84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 u3. 4

ST P tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 131/2023 z dnia: 30.01,2023

Dane uzyskane od Zleceniodawcy
Nazwa i adres Zleceniodawcy: Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych PEKO Sp. z o.0.
81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa
Numer zZlecenia: 06/2023
Numer protokolu pobonu prébki: 65/01/23
Numer probki: 140/23
Rodzaj prébki: wada do spozycia przez ludzi
Miejsce poboru prébki: Debogdrze - SUW - kran wody uzdatnionej podawanej do siec
Prébka pobrana przez: COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawlak (uprawniong przez WSSE do poboru prébek,
nr 13z/2007)
Odpowiedzialny za pobir probek; Krystyna Pawlak
Data poboru: 27.01.2023 godz. 10:45
Metoda pobrania prébki: Prébke pobrane zgodnie z norma  PN-EN ISO 19458:2007
Dedatkowe informacje o poborze probki zawarte w protokle poboru probki,
Data dostarczenia prébki: 27.01.2023 Prdbka przyjeta bez uwag-/-z-dwagami——'
Data rozpoczeda badar: 27.01.2023 Data zakoniczenia badari: 30. 01. 2023
woda do spozyda przez ludzi
Lp. NAZWA OZNACZENIA " METODA OZNACZENIA el s NDS?
wynik fiepewnalt wyniku
1 2 3 4 5 6 7
3 e MRERX P PN-EN IS0 6222:2004 jti/ml 120 [83;174] | mepramidhowyen
22°Cpo72h wiml arian 1
Data wwydania: 2023-01-11 strona 122
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikrobictogia) wzér F

COVER Krystyna Pawlak
” 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

‘C" LABORATORIUM

84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4

COVER
Krystyna Pawiak tel./fax.: 58 672 3971
Sprawozdanie nr: 13172023 Z dnia; 30.01.2023
UWAGL:

* niepotrzebne skredli¢, wpisa¢ uwagi jesli wystepuig

2 Najwy#sze Dopuszczalne Stgzenie wediug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczenej

do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

3 zaleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizmdw nie przekraczala: 100jtk/1mi v wodzie wprowadzanej do siedi wodociagowej; 200jtk/1ml w kranie
konsumenta

* zamieszczona rozszerzona niepewnosC pomiaru zostala oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sig na standardowej niepewnos$ci pormnozonej przez
wspdlczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnodci 95%. Ziozona niepewnoét standardowa pryjeto jako réwne odczyleniu standardowesmu pdtwarzalnesc
wewnatrziaboratoryjne;.

Niepewnos¢ nie zawiera niepewnosci zwiazanej z etapem pobierania prébki.

P - badanie zreafizowane u zewnetrznego dostawcy uslug. Badanie wykonane metoda akredytowang, numer akredytacji PCA AB 079.
Badanie wykonane metody zatwierdzong przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni
(decyzja nr 5/2022/M5.9040.2,2022 z dn. 30.12.2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systemu jakodci badan wody przeznaczonej do spotycia przez
ludzi przez Paistwowego Powiatowega Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzja nr ZN1.9022.14.01.2022.PL
7 dnia (04.02.2022r.).

Bez pisemnej zgody Laboratorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catoscl.
Wyniki odnoszg sie tylko do badanego obiektu (prdbki).
Reklamacje/skargi bedg uwzgledniane w ciagu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikow.

W przypadku badarh zleconych u zewngtrznego dostawcy ushug osoba autoryzujaca wyniki badan odpowiada jedynie zT zgodnost przeniesienia wyniku z
oryginalnego sprawozdania zewnatrznego dostawcy ustug.

_ \
Autoryzowat: herm{:}!%bmamﬁum - Krystyna Pawlak

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Nazwa formularza

SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikrobiclogia) wzér F

o

COVER Krystyna Pawlak
84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
LABORATORIUM
84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4

Nazwa i adres Zleceniodawcy:

COVER
Kiystvas Eonigh tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawczdanie nr: 132/2023 z dnia: 30.01.2023
Dane uzyskane od Zleceniodawcy

Przedsigbiorstwo Ustug Komunainych PEKO Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badar: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa
Numer zlecenia: 06/2023
Numer protokolu poboru prébld: 65/01/23
Numer prébki: 143723
Rodzaj probki: woda do spozycia przez ludzi
Miejsce poboru prébki: Debogérze ul. Pomorska 55 - kran w kuchni
Prdbka pobrana przez: COVER Krystyna Pawiak - Krystyne Pawlak (uprawniona przez WSSE do poboru prabek,
nr 13z/2007)
Cdpowiedzialny za pobdr prébek: Krystyna Pawlak
Data poboru: 27.01.2023 godz. 11:15
Metoda pobrania probki: Probke pobrano zgodnie z norma PN-EN 1SO 19458:2007
Dodatkowe informacje o poborze pribki zawarte w protokole poboru probki.
Data dostarczenia probki: 27.01.2023 Prébka przyjeta bez uwag-fz-twagami—:'
Data rozpoczecia badan: 27.01.2023 Data zakoiiczenia badan: 30. 01. 2023
woda do spoiycia przez ludzi
N
p. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA b e NDS?
wynik niepmvnodd weyniku
1 2 3 K 5 3 7
Liczba mikroorganizméw w L bez
1 r P|  PN-EN ISO 6222:2004 jti/mi 152 [106;218] | nieprawidiowych
2Cpo72h wiml e
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikrobiologia) wzér F

COVER Krystyna Pawlak
.‘ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 10BA

' LABORATORIUM
( 1 4

84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4

COVER
Krystyna Pawlak tel./ffax.: 58 6723971
Sprawozdanie nr: 132/2023 z dnia: 30.01.2023
UWAGL:

* niepotrzebne skredli¢, wpisa uwagi jesl wystgpuja

2 Najwyisze Dopuszczalne Stezenie wedlug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r, w sprawie jakoscl wody przeznaczone]

do spoiyda przez udzi (Dz, U, 2017 poz. 2294)

* zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/1m! w wodzie wprowadzanej do siec wodociagowej; 200jtk/1ml w kranie
konsumenta

* Zamieszczona rozszerzona niepewnost pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 150 19036 1 opiera sie na standardowej niepewnoéc pomnozone]j przez
wspdlczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnosci 95%. Ziozong niepewnod¢ standardowg przyjeto jako réwne odczyleniu standardowemu odtwarzainosc
wewnatrzlaboratoryjnej.

Niepewnost nle zawiera niepewnosd zwiazanej z etapem pobierania probki.

P - badanie zrealizowane u zewngtrznego dostawcy ushug. Badanie wykonane metodg akredytowang, numer akredytacji PCA AB 078.
Badanie wykonane metoda zatwierdzong przez Parfistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni

(decyzja nr 5/2022/NS.9040.2,2022 2 dn. 30.12,2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systemu jakoéci badah wody przeznaczone] do spozycia przez
ludzi przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzja nr ZN1.9022.14.01.2022.PL

z dnia 04.02.2022r.).

Bez pisemnej zgody Laboratorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moze by¢ pawielany inaczej jak tylko w catoscl.

Wyniki odnosza sie tylko do badanego obiektu (probki),

Reklamacje/skargi beda uwzgledniane w dagu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikéw.

W przypadku badan zleconych u zewnetrznego dostawey usiug osoba autoryzujaca wyniki badan odpowiada jedynie 2a 7god 0é¢ przeniesienia wyniku 2

oryginalnego sprawozdania zewnetranego dostawcy ustug,
Autaryzowat: Klercwr{lpafxﬁc*'um Krystyna Pawviak
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Nazwa formularza

SPRAWOZDANIE Z BADAN dia wody {mikrobinloais) wzdr F

o

COVER
Krystyna Pawlak

COVER Krystyna Pawlak
84-200 Wegherowa ul. Sikorskiego 108A
LABORATORIUM
84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4
tel./fax.: 58 672 39 71

Sprawozdanie nir;

136/2023 z diia: 30.01.20235

Bane uzyskane od Zleceniodawcy

Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych PEKG Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Ca! badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa
Numer zlecenia: 06/2023

Numer protokolu poboru probki: 65/01/23

Numer prébki: 141423

Rodzaj probki: woda do spozycia przez ludzi

Miejsce poboru pribki: Debogorze ul. Rodlinna 2 - kran w kuchni

Prébka pobrana przez:

Odpowiedziainy za pobdr prébek:
Data poboru:
Metoda pobrania probki:

COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawlak (uprawniong przez WSSE do poboru prébek,
nr 13z/2007)

Krystyna Pawlak

27.01.2023 godz. 10:55

Probke pobrano zgodnie z norma PN-EN ISO 19458:2007

Dodatkowe Informacje o pohorze prébki zawarte w protokole poboru probki.

Data dostarczenia prébki: 27.01.2023 Prdbka przyjeta bez uwag -z uwagami—"
Data rozpoczecia badani: 27.01.2023 Data zakoriczenia badan: 30. 01. 2023
woda do spozycia przez ludzi
\,
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA e s NDS?
wiynik raepewnnost wyniky
1 2 3 4 5 6 7
Liczba mikroorganizméw w y -
-EN 150 6222: / a7 ; idlowych

] . 00 72hw 1 mi 4 P PN-EN IS0 2004 jtismi [36;73] w::aanl ych
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikrobiologia) wzdr F

COVER Krystyna Pawlak

'i"‘ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

-C LABORATORIUM
a 84-200 Wejherowo ul, Rybacka 24 ui. 4
Krystyna Pawiak tel /fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr; 136/2023 Z dnia: 30.01.2023
UWAGL:

! nlepotrzebne skredlié, wpisaé uwagi jesli wystepuja

2 Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wediug Rozporzadzenia Ministra Zdrawia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej

do spoiydia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

3 zaleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizmdw nie przekraczata; 100jtk/1md w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe; 200jtk/1mi w kranie
konsumenta

4 2amieszczona rozszerzona niepevincét pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 1SO 19036 i opiera sie na standardowej niepewnosd pomnozonej przez
wspdiczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnoéci 95%. Ziozeng niepewnost standardowg przyjeto jako rdwne odezyleniu standardowemu odtwarzalno$ci
wewnatrzlaboratoryjne;.

Niepewnos¢ nie 2awiera niepewnosci zwigzanej z etapem pobierania prébki.

P - badanie zrealizowane u zewnetrznego dostawcy uslug. Badanie wykonane metoda akredytowana, numer akredytacji PCA AB 079.
Badanie wykonane metody zatwierdzong przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni
{decyzja nr 5/2022/NS,9040.2.2022 z dn. 30.12,2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systemu jakosci badan wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Wejherowie (decyzja nr ZN1.8022.14.01.2022.PL
z dnia 04.02.2022r.).

Bez pisemnej zgody Labaratorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moze by powielany inaczej jak tylko w calosa.
Wyniki odnoszg sie tylko do badanego obiektu (probki}.
Reklamacje/skargi bedg uwzgledniane w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikdw.

W przypadku badar zleconych 1 zewnetrznego dostawcy usiug osoba autoryzuiaca wyniki badan adpowiada jedynie za zgodnoé¢ przeniesienia wyniku z
oryginalnego sprawozdania zewnetrznego dostawcy usiug.

ran\m |
Autoryzowal: Kie'r?&nik boratorium - Krystyna Pawiak
v\

KONIEC SPRAWOZDANIA

Data wydania: 2023-01-11 sirona 212
laboratonum cover@gmail.com




Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAT! dla waody (mikrobiclogia) wzdr F

.‘ COVER Krystyna Pawlak

' c ‘ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
- LABORATORIUM

84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 us. 4

COVER
Krysivam Pawek tel./fav.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 13772023 z dnia: 30.01.2023

Dane uzyskane od Zleceniodawcy
Nazwa i adres Zleceniodawcy: Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych PEKQ Sp. z 0.0.

B1-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa

Numer zlecenia: 06/2023

Numer protokelu poboru prabki: 65/01/23

Numer prébki: 142723

Rodzaj probki: woda do spozycia przez ludzi

Miejsce poboru probki: Debogdrze ul. Pomorska 30 - szkola - kran w kuchni

Prébka pobrana przez: COVER Krystyna Pawiak - Krystyne Pawlak (uprawniona przez WSSE do poboru probek,
nr 13z/2007)

Odpowiedziainy za pobor prébek: Krystyna Pawlak

Data poboru: 27.01.2023 godz. 11:10

Metoda pobrania probki: Prébke pobrano zgodnie z norma  PN-EN 1SO 19458:2007

Dodatkowe informacje o poborze probki zawarte w protokole poboru probki.

Data dostarczenia probki: 27.01.2023 Prébka przyjeta bez uwag-+=uwagami—
Data rozpoczecia badart: 27.01.2023 Data 2akonczenia badan: 30. 01. 2023
woda do spozycdia przez ludzi
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA ’EDM”IA";‘(“ el NDS?
wynik niepewncéd wyniky

1 2 3 [ 5 3 7

y [HeRR mikorgaRizTGY W Pl PN-ENTSO 6222:2004 jtk/mi 72 IO, ...

" |22Cpo72hwiml * ’ - prrsan®
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dia wody (mikrobintogla) wzér F

COVER Krystyna Pawlak
” 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

‘. ’ LABORATORIUM

84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4

COVER
Krystyria Pawiak tel./fax.; 58 67239 71
Sprawozdanie nr: 137/2023 z dnia: 30.01.2023
UWAGL:

! niepotrzebne skredlic, wpisa¢ uwagi jesli wystepuja

? Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wedlug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosd wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

? zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizmdw nie przekraczata: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej; 200jtk/Lmi w kranie
konsumenta

* 2amieszczona rozszerzona niepewnosd pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 15O 19036 | opiera sie na standardowej niepewncéci pomnozone] przez
wspdlczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnodci 95%. Zlozong niepewnost standardowa przyjeto jako rowne odczyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrzlaboratoryjnej.

Niepewnos¢ nie zawiera niepewnosci zwiazanej z etapem pobierania probki.

P - badanie zrealizowane u zewnetrznego dostawcy uslug. Badanie wykonane metoda akredytowana, numer akredytacji PCA AB 079,
Badanie wykonane metody zatwierdzong przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni
(decyzja nr 5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systemu jakoscl badan wedy przeznaczonej do spoiycia przez
ludzi przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyziz nr ZN1.9022.14.01.2022.PL
z dnia 04.02.2022r.).

Bez pisemnej 2gody Laboratorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tytko w calosd.
Wyniki odnosza sie tylko do badanego obiektu {prébki).
Reklamacje/skargi beda uwzgledniane w clagu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikéw,

W przypadku badan zleconych u zewnetrznego dostawcy uslug osoba autoryzujaca wyniki badaf odpowiada }edynle 2a zgodnoéd¢ przeniesienia wyniku 2
oryginalnego sprawozdania zewnetrznego dostawey ustug,

Autoryzowa}!-g(ién"n'gﬂ% Laboratorium - Krystyna Pawlak

)

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Nazwa formularza

SPRAWOZDANIE Z BADAM dla wody (mikrobuoicgia wzdr F

)' COVER Krystyna Pawlak
' C ‘ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
-’ LABORATORIUM
COVER 84-200 Wejherawo ul. Rybacka 24 uz. 4
Kyes i tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie rir: 154/2023 2 dnia: 06.02.2023
Dane uzyskare od Zleceniodawcy

Nazwa i adres Zieceniodawcy:

Przedsigbiorstwo Ustug Kornunalnych PEKO Sp. z o.0.

81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badan:

badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa

Numer zlecenia:

Numer protokotu poboru probki:
Numer prdbki;

Rodzaj probki:

Miejsce poboru probki:

Prébka pobrana przez:
Odpowiedzialny za pobdr prébek:

Data poboru;
Metoda pobrania prébki:

06/2023

09/02/23

181/23

woda do spozycia przez Judzi

Dgbogdrze - SUW - kran wody uzdatnionej podawanei do sieci

COVER Krystyna Pawlak - Marie Sahajdaczna (uprawniong przez WSSE do pobom‘prébek,
nr 26z/2008)

Maria Sahajdaczna

03.02.2023 godz. 09:00

Pribke pobrano zgo:dnie z normg  PN-EN IS0 19458:2007

Dodatkowe informacje o poborze probki zawarte w protokole poboru probki.

Data dostarczenia probki: 03.02.2023 Probka przyjeta bez uwag/-zuwagamis!
Data rozpoczecia badan: 03.02.2023 Data zakonczenia badan: 06. 02, 2023
woda do spozydia przez ludzi
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA J%g{“ 181723 NDS?
wynik niepewr03¢ wyniku
1 2 3 4 5 3 7
Ogdina ficzba i . bez
1 [mikroorganizmow w p ol 'ENI ;i?_’ Gifiefm:‘;s;ida jtk/1 mi >300 - nieprawidiowych
22+2°C po 72h iy ' zmian’
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dia wady {mikrobiologia) vizér F
COVER Krystyna Pawlak
.‘ B84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
' C ‘ LABORATORIUM
gvg 84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4
Krystyna Pawlak tel./fax.: 5B 672 39 71
Sprawozdanie nr: 154/2023 z dnia: 06.02.2023
UWAGL:

! nigpotrzebne skredli¢, wpisa¢ uwagi jedli wystepuja

? Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wedlug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi {Dz. U, 2017 poz. 2294)

? zaleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizmow nie przekraczala: 10Djtk/imi w wodzie wprowarzanej do siec wodociggowej; 200jt/1mi w kranie
konsumenta

P - badanie zrealizowane u zewnetrznego dostawcy uslug. Badanie wykonane metods akredytowang, numer akredytacji PCA AR 1122.

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada 2atwierdzenie systemu jakoddl badadt wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzja nr ZN1.5022,14.01.2022.PL
z dnia 04.02,2022r.).

Bez pisemnej zgody Laboratorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catoscl.
Wyniki odnosz3 sie tylko do badanego obiektu (prébki)
Reklamacje/skarg: beda uwagledniane w ciggu 14 dni reboczych od daty otrzymania wynikdw,

W przypadku badan zleconych u zewnetrznego dostawcy ustug osoba autoryzujaca wyniki badar odpowiada jedynie 4a zgodnodé przeniesienia wyniku z
oryginalnego sprawozdania zewnetrznego dostawcy ushug. | i

Autoryzowal: Ki boratorium - Krystyna Pawlak

. KONIEC SPRAWOZDANIA

Data wydana: 2023-01-11 sirona 2/2
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Nazwa formularza

SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikrobiologia) wzor F

2

%
COVER
Krystyna Pawlak

COVER Krystyna Pawlak
84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
LABORATORIUM
84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 ui. 4
tel./fax.: 58 672 39 71

Sprawnzdanie nr:

180/2023 Z dnia: 10.02.2023

Dane uzyskane od Zleceniodawcy
Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Przedsigbiorstwo Usiug Komunalnych PEKO Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa

Numer zlecenia; 06/2023

Numer protokolu poboru prébki: 13/02/23

Numer probki: 200/23

Rodzaj probki: woda do spozydia przez ludzi

Miejsce poboru prébki: Debogdrze - SUW - kran wady podawanej do sieci

Probka pobrana przez: COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawlak (uprawniong przez WSSE do poboru probek,
nr 13z/2007)

Odpowiedzialny za pobdr probek: Krystyna Pawlak

Data poboru: 07.02.2023 godz. 07:40

Metoda pobrania probki:

Prdbke pobrano zgodnie z norma PN-EN ISO 19458:2007

Dodatkowe informacie o poborze prébki zawarte w protokole poboru probi,

Data dostarczenia prébki: 07.02.2023 Prébka przyjeta bez uwag-z-uwagami—"
Data rozpoczecia badan: 07.02.2023 Data zakoriczenia badan: 10. 02. 2023
woda do spozycia przez ludzi
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA Pt e NDS?
wynik miepewnaid wyniku
1 2 3 4 5 3 7
Ogdbina liczba 4 ) bez
1 |mikroorganizméw w P PNpstlkgg 6:;:;‘?3? f;gﬁoda jtk/1 mi >300 - nieprawidtowych
22+2°C po 72h AL S MR 2mian *
Data wydamia 2023-0%-11 slrona 142
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN di2 wody {mikrobiologia) wzdr F
COVER Krystyna Pawlak
.) 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
" c® LABORATORIUM
-ng 84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz, 4
Krystyna Pawiak tel./fax.: 58 672 3% 71
Sprawozdanie nr: 18072023 Z dnia: 10.02.2023

UWAGIL:
! niepotrzebne skresfic, wpisa¢ uwagi jedli wystepuija
? Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wediug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoédi wody przeznaczengj
do spoZycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
® zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/1ml w wodzie viprowadzanej do sieci wodociagowej; 200jtk/1m! w kranie
konsumenta

P - badanie zrealizowane u zewnetrznego dostawcy ustug. Badanie wykonane metodg akredytowana, numer akredytacji PCA AB 1122.

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systernu jakosci badafh wody przeznaczonej do spozyda przez
|ludzi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Wejherowie (decyzja nr ZNI.5022.14.01.2023.PL
z dnia 02.02.2023r.).

Bez pisemnej zgody Laboratarium COVER w Wejherowie wynik badania nie maze by powielany inaczej jak tylko w catosci.
Wyniki odnoszg sie tylko do badanego obiektu (prébki).
Reklamacje/skargi beda uwzgledniane w ciggu 14 dni rehoczych od daty otrzymania wynikdw.

W przypadku badan zleconych u zewnetrznego dostawcy ushig osoba autoryzujaca wyniki badan odpawiada jedynie za zgodnoé? przeniesienia wyniku z
oryginalnego sprawozdania zewnetrznego dostawcy uslug.

Autoryzowal: Petnomocnik ds. jakosci - Ewa Walczyk

Ciel ""’““"Y{I
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Nazwa fermularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dia wody (mikroblolngia) wzér F
.‘ COVER Krystyna Pawlak
' c ‘ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
.’ LABORATORIUM
COVER 84-200 Wejhernwa ul, Rybacka 24 uz. 4
iy tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawaczdanie nr: 210/2023 Z dnia: 13.02.2023

Dane uzyskane od Zleceniodawcy
Nazwa i adres Zleceniadawey: Przedsiebiorstwo Ustug Komunainych PEKO Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa
Numer zletenia: 06/2023
Numer protokolu poboru prébki: 21/02/23
Numer probki: 231/23
Rodzaj prébki: woda do spozycia przez ludzi
Miejsce poboru probki: Debogdrze - SUW - kran wody uzdatniongj podawanej do sieci
Prébka pobrana przez: COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawlak (uprawnlong przez WSSE do poboru prébek,
nr 132/2007)
Odpowiedzialny za pobdr prébek: Krystyna Pawlak
Data poboru: 09.02.2023 godz. 10:20
Metoda pobrania probki: Prébke pobrano zgodnie z norma  PN-EN IS0 19458:2007
Dodatkowe informacie o pobarze prébki zawarte w protokole poboru probki,
Data dostarczenia probki: 09.02.2023 Probka przyjets bez uwag-+zuwagaris—'
Data rozpoczecia badan: 05.02.2023 Data zakonczenia badan: 13. 02. 2023
woda do spozycia przez ludzi
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA i B3 NDS?
wynik niepewnost wyniki)
1 2 3 “ 5 6 7
g |Hezba mikroorganizméw w P PN-EN ISO 6222:2004 tk/m 34 [21;54] | meprawidiowych
22Cpo72hwimt © el
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikrobiotogla) wzdr F

COVER Krystyna Pawlak
" 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

LA
. ’ LABORATORIUM

84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4

COVER
Krystyna Pawiak tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawczdanie nr: 210/2023 Z dnia: 13.02.2023
UWAGL:

! niepotrzebne skredii¢, wpisa¢ uwagi jesli wystepuia

? Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wedlug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozyda przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

* zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczala: 100itk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej; 200jtk/1m! w kranie
konsumenta

* zamieszczona rozszerzona niepewnos$t pomniaru zostala oszacowana zgodnie 2 1SC 19036 i opiera sig na standardowej niepewnosti pomnozonej przez
wspdiczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnoéci 95%. Zioiong niepewnoéd standardowa przyjeto jako rowne odczyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrzlaboratoryjnej.

Niepewnos¢ nie zawiera niepewnosd zwigzanej z etapem pobierania prébki,

P - badanie zrealizowane u zewnglrznego dostawcy ustug, Badanie wykonane metoda akredytowang, numer akredytacji PCA AB 079,
Badanie wykonane metoda zatwierdzong przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Senitarnego w Gdyni
(decyzja nir 5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12,2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systemu jakosci badah wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzja nr ZN1.9022.,14.01,2023.PL
2 dnia 02.02.2023r.).

Bez pisemnej zgody Laboratorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moie byé powielany inaczei jak tylko w calosci.
Wyniki adnoszg sie tyiko do badanego obiektu (prébki).
Reklamacje/skargi beds uwzgledniane w ciagu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikéw.

W przypadku badaf zieconych u zewnetrznego dostawcy ustug osoba autoryzujaca wyniki badan odpowiada jedynie za zgodno$¢ przeniesienia wyniku z
oryginalnego sprawozdania zewnetrznego dostawcy ustug.

Autoryzowal: Petnomotnik ds. jakosd - Ewa Walczyk

b Aipdtagh
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Nazwa formularza

SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikroblclogla) wazdr F

e

¢

COVER
Krystyna Pawiak

COVER Krystyna Pawlak
84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
LABORATCRIUM
84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4
tel./fax.: 58 672 39 71

Sprawozdanie nr:

211/2023

z dnia: 13.02.2023

Dane uzyskane od Zieceniodawcy
Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych PEKO Sp. 2 6.0.

B81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badan:

badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa

Numer zlecenia:

Numer protokolu poboru prébki:
Numer prébki:

Rodzaj prébki:

Miejsce poboru probki:

Prébka pobrana przez:

Odpowiedzialny za pobdr prébek:
Data poboru:
Metoda pobrania probki:

06/2023

21/02/23

232/23

woda do spozydia przez ludzi

Debogdrze ul. Grzybowa 7 - kran w kuchni

COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawlak (uprawniona przez WSSE do poboru prébek,
nr 13z/2007)

Krystyna Pawlak

09.02.2023 godz. 10:35

Probke pobrano zgodnie z norma PN-EN IS0 19458:2007

Dodatkowe informacje o poborze probki zawarte w protokole poboru pribli.

Data dostarczenia probki: 09.02.2023 Prdbka przyjeta bez uwag+-2-uwegami—"
Data rozpoczecia badan: 09.02.2023 Data zakoficzenia badafi:  13. 02, 2023
woda do spozycia przez ludzi
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA O 2 NDS?
wynik mepewnodt wyniku
1 z 3 4 5 5 7
) — PN-EN 150 9308-1:2014-12;
i “5;:13' Escherichia gl w Pl PN-ENISO 9308-1:2014- tk/100mi 0 : 0
1 12/A1:2017-04
i : PN-EN 1SO 9308-1:2014-12;
2 L'cfgg blakte"' 2 grupy colf P|  PN-EN 15O 9308-1:2014- Jtk/100ml 0 . 0?
et 12/A1:2017-04
; —, bez
3 |jEghamiogEnc & P[  PN-ENISO 6222:2004 jtk/ml 13 [7; 25) [nieprawionyeh
22Cpo72h w1 ml 2mian *
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dia wody {mikrobialogia) wzdr F
COVER Krystyna Pawiak
‘ B4-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
' c® LABORATORIUM
3%'2’ 84-200 Wejherowe ul. Rybacka 24 uz. 4
Krystyna Pawlak tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 211/2023 2 dnia: 13.02.2023
UWAGL:

! niepotrzepne skredlié, wpisat uwagi jesli wystepuja

? Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wediug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakeéd wady przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz. U). 2017 poz. 2294)

2 dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10jtk. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli >10jtk na 100m! wody nalezy wykonaé badanie parametry
Escherichia coli | enterokoki w zwiazku 2 paragrafem 21 ust. 4 rozporzadzenia (Dz.U. 2017 poz, 2294)

 zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanei do siedi wodociagowej: 200itk/1m! w kranie
konsumenta

® zamieszczona rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z I1SO 19036 | opiera sig na standardowej niepewnosci pomnozonej przez
wspdiczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnodc 95%. Zlozong niepewnos¢ standardowa przyjeto jako rdwne odczyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrziaboratoryjnej.

Niepewnosd nie zawiera niepewnosci zwigzanej z etapem pobierania prdbki.

P - badanie zrealizowane u zewngtrznego dostawcy ustug. Badanie wykonane metoda akredytowana, numer akredytacii PCA AB 079.
Badanie wykonane metoda zatwierdzong przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni
(decyzia nr 5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systemu jakosci badan wody przeznaczonej do spoiycia przez
ludzi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzja nr ZN1.9022,14.01.2022.PL.
2 dnia 04.02.2022r.).

Bez pisemnej zgody Laboratorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w caloéci.
Wyniki odnosza sig tylko do badanego obiekty (probki),
Reklamacjefskargi beda uwzgledniane w ciggu 14 dni raboczych od daty otrzymania wynikéw,

W przypadku badar zleconych u zewnetrznego destawcy wstug osoba autoryzujaca wyniki badan odpowiada jedynie za zgodno$t przeniesienia wyniku z
oryginalnego sprawozdania zewnetrznego dostawcy ustug.

Autoryzowat: Petnomocnik ds. jakodci - Ewa Walczyk
> - i 1= ] '™

i -vhwvthkl
{
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Nazwa formularza

SPRAWOZDANIE 2 BADAN dla wody (mikrabiotogia) wzdr F

LA
<3

COVER
Krystyna Paviak

COVER Krystyna Pawlak
84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 1084
LABORATORIUM
84-200 Wejherowa ul. Rybacka 24 uz. 4
tel,/fax.: 58 672 39 71

Sprawozdanie nr:

270/2023 z dnia: 24.02.2023

Dane uzyskane od Zieceniodawcy

Nazwa i adres Zieceniodawcy:

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych PEKO Sp. 2 0.0.
81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badan: badania w obszarze requlowanym aktualnymi przepisami prawa

Numer zlecenia: 06/2023

Numer protokoh) poboru prébki: 49/02/23

Numer probki: 301/23

Rodzaj prébki: woda do spozycia przez ludzi

Miejsce poboru probki: Debogdrze - SUW - kran wody uzdatnionej podawanej do sieci

Probka pobrana przez:

Odpowiedzialny za pabér prébek:
Data poboru:
Metoda pobrania pribki:

COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawlak (uprawniona przez WSSE do poboru prébek,

nr 13z2/2007)

Krystyna Pawlak

20.02.2023 godz. 11:15

Probke pobrano zgodnie z norma  PN-EN ISO 19458:2007

Dodatkowe informacie o poborze prabki zawarte w protokele poboru probki.

Data dostarczenia prabki: 20.02.2023 Prébka przyjeta bez uwag/-zuwagammit—:'
Data rozpoczecia badan: 20.02.2023 Data zakosiczenia badan: 24. 02, 2023
woda do spozycdia przez ludz
/ )
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA | JEONCoKA 2k NDS®
wynik niepewnodé wyriy
1 2 3 4 5 6 7
Liczba mikroorganizmdw w ) . !
PN-E 1201 wykryto - rawidiowych
1 22°C po 72h w 1 mi P N-EN ISD 6222:2004 jtk/mi Nie v “'eﬂfm“ian e
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN diz wody (mikroblologia) wzdr F

COVER Krystyna Pawlak
.‘ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

[ XK
LABORATORIUM
=
COVE

84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz, 4

R
Krystyna Pawlak tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 27072023 z dnia: 24.02.2023

! niepotrzebne skreslié, wpisa¢ uwag! jesli wystepuja

? Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wedhug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosd wody przeznaczonej

do spoiycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

|? zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizmdw nie przekraczata: 100jtk/1m! w wodzie wprowadzane] do siedt wodociggowej; 200jtk/1m! w kranie
konsumenta

P - badanie zrealizowane u zewnetrznego dostawcy uslug, Badanie wykonane metoda akredytowana, numer akredytacji PCA AB 079.
Badanie wykonane metody zatwierdzona przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni
(decyzja nr 5/2022/N5.9040.2.2022 z dn. 30.12,2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systemu jakosci badan wody przeznaczonej do spoiycia przez
ludzi przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzja nr ZN1.9022.14.01.2023.PL
z dnia 02.02.2023r.).

Bez pisemnej zgody Laboratorium COVER v Wejherowie wynik badania nie moze by powielany inaczej jak tylko w catodci.
Wyniki cdnoszg sie tylko do badanego obiektu (prébki).
Rekiamacje/skargi beda uwzgledniane w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikéw.

W przypadku badan zleconych u zewnetrznego dostawcy ustug osoba autoryzujaca wyniki badan odpowiada jedyniefza zgodnosé przeniesienia wyniku z
oryginalnego sprawozdania zewnegtrznego dostawcy ushig. m\

| =\ A

Autoryzowal: :&rcfwni f‘z*:-oratorium - Krystyna Pawlak

KONIEC SPRAWOZDANIA

Data wydania. 2023-01-11
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dia wody {mikrobiologia) wzér F
.) COVER Krystyna Pawlak
' c ‘ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
- LABORATORIUM
COVER 84-200 Wejhercwo ul. Rybacka 24 uz. 4
i g tel.ffax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 285/2023 z dnia: 28.02.2023
Dane uzyskane od Zleceniodawcy

Nazwa i adres Zlecenicdawcy: Przedsigbiorstwo Ustug Kemunalnych PEKO Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo ul, Chrzariowskiego 44

Cel badan: badania w obszarze regulowanym aktuainymi przepisami prawa
Numer zlecenia: 06/2023
Nurmer protokolu poboru prébki: 61/02/23
Numer prébki: 322/23
Rodzaj probki: woda do spoiydia przez ludzi
Miejsce poboru prébki: Debogdrze ul. Grzybowa 7 - kran w kuchni
Probka pobrana przez: COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawlak (uprawniong przez WSSE do poboru prébek,
nr 13z/2007)
Odpowiedzialny za pobdr prébek: Krystyna Pawlak
Data pobonu: 24.02.2023 godz. 09:35
Metoda pobrania probki: Pribke pobrano zgodnie 2 norma  PN-EN IS0 19458:2007
Dodatkowe informacje o poborze probki zawarte w protokole poboru probki,
Data dostarczenia probki: 24.02.2023 Prébka przyjeta bez uwagH-z-wwagasi
Data rozpocrecia badan: 24.02,2023 Data zakoficzenia badar: 28. 02. 2023
woda do spozycia przez ludzi
Lp. NAZWA OZNACZENIA " METODA OZNACZENIA e e NDS?
wynik niepewnasé wyniku
1 2 3 4 5 3 7
1 ;‘;gg“gg";gf'xm?w W p|  PN-EN SO 6222:2004 kil 39 [25; 61] niepr::bEz:o:vych
Dala wydamia; 2023-01-11 stropa 1/2
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dia wody {mikrobiologia) wzdr F
COVER Krystyna Pawlak

.‘ 84-200 Wejherowo ul. Sikarskiego 108A
c®

'- LABORATORIUM
CM.R 84-200 Wejherowo ul, Rybacka 24 uz. 4
Krystyna Pavriak tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 28572023 z dnia: 28.02.2023
UWAGL:

! niepotrzebne skredli¢, wpisal uwagi jesli wystepuja

? Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wediug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej

do spozydia przez ludzi (Dz. U, 2017 poz. 2294)

? zaleca sie, aby bgdina liczba mikroorganizmdw nie przekraczata: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej; 200jtk/imt w kranie
konsumenta

* zamieszczona rozszerzona niepewnoS¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie 2 ISO 19036 i opiera sie na standardowej niepewnosci pomnoione] przez
wspdlczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnosci 95%. Zioiong niepewnost standardowa przyjeto jako réwne odezyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrziaboratoryjnej,

Niepewnosé nie 2awiera niepewnosd zwigzanej z etapem pobierania probki.

P - badanie zrealizowane u zewnetrznego dostawcy ustug. Badanie wykonane metoda akredytowana, numer akredytacii PCA AB 079.
Badanie wykonane metoda zatwierdzong przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni
(decyzja nr 5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022r.).

Laboratoriurn COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systemu jakodc badan wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Wajherowie (decyzja nr ZNL.9022.14.01,2023.PL
z dnia 02.02,2023r.).

Bez pisemnej zgody Laboratorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calosc.
Wyniki odnoszg sig tylko do badanego obiektu (prabki).
Reklamacjefskargi bedy uwzgledniane w ciagu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikéw,

W przypadku badan zleconych u zewngtrznego dostawcy ushug osoba autoryzujaca wyniki badan odpowiada jedynie za zgddnosd przeniesienia wyniku z
oryginainego sprawozdania zewnetrznego dostawcy ushug, . A
i !

Autoryzowal: Kipfwnik La imrium - Krystyna Pawlak

KONIEC SPRAWOZDANIA —
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikrobiologia) wzdr F

.‘ COVER Krystyna Pawlak

c ’ 84-200 Wejherowo 1!, Sikorskiego 108A
-’ LABORATORIUM
COVER 84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4
o tel.ffax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 28472023 z dnia: 28.02.2023

Dane uzyskane od Zleceniodawecy
Nazwa i adres Zleceniodawcy: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych PEKO Sp. z o.c.
81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa
Numer zlecenia: 06/2023
Numer protokotu poboru probki: 61/02/23
Nurner probki: 321/23
Rodzai probki: woda do spoiycia przez ludzi
Miejsce poboru probki: Debogdrze ul, Pomorska 30 - szkola - kran w kuchni
Probka pobrana przez: COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawiak (uprawniong przez WSSE do pobory probek,
nr 13z/2007;
Odpowiedzialny za pobdr prébek: Krystyna Pawlak
Data poboru: 24.02.2023 godz. 09:20
Metoda pobrania prébki: Prébke pobrano zgodnie 2 normg PN-EN IS0 19458:2007
Dodatkowe informacie o poborze probki zawarte w protokole poboru prébki.
Data dostarczenia probki: 24.02.2023 Prébka przyjeta bez uwag-~2-uwagamis-=
Data rozpoczecia badan: 24.02.2023 Data zakonczenia badan: 28. 02, 2023
woda do spozycia przez ludzi
LY
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA e aie NDS?
wynik niepewnast wyniku
1 ] 3 3 5 3 7
i ’ bez
1 JHcabo mikpongatzadiy p|  PN-EN 150 6222:2004 tk/mi 173 [121; 247)| mieprawictowych
22°Cpo72hwlml SEiac
Dala wydania; 2023-01-11 glrona 112
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikrobiologla) wzér F

COVER Krystyna Pawlak
” 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

v e ;
. ’ LABORATORIUM

84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 12. 4

COVER
Krystyna Pawlak tel./ffax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 28472023 z dnia: 28.02.2023
UWAGEL:

! niepotrzebne skredic, wpisat uwagi jesli wystepujg

? Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wedlug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spoiycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

* zaleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/ 1ml w wodzie wprowadzanej do sied wododggowej; 200jtk/1m! w kranie
konsumenta

* zamieszczona rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sie na standardowej niepewnoéd pomnoionej przez
wspolczynnik rozszerzenia k=2, przy paziomie ufnosci 95%. Ziozong niepewnost standardowa przyjeto jako réwne odezyleniu standardowemu odtwarzalnodc
wewnatrzlaboratoryjnej.

Niepewnos¢ nie zawiera niepewnoscl zwiazanej z etapem pobierania probki.

P - badanie zrealizowane u zewnetrznego dostawcy ustug. Badanie wykenane metodg akredytowana, numer akredytacji PCA AB 079,
Badanie wykonane metodg zatwierdzong przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni
(decyzia nr 5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systernu jakoéc badan wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi przez Panstwoweqo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzja nr ZN1.9022.14.01.2023.PL
z dnia 02.02.2023r.).

Bez pisemnej zgody Laberatorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moze by powielany inaczej jak tylko w calosei.

Wyniki odnoszg sie tylko do badanego obiektu {prébki).
Reklamacje/skargi beda uwzgledniane w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikdw.

oryginalnego sprawozdania zewnetrznego dostawcy ustug,

W przypadku badan zleconych u zewnetrznego dostawcy usiug 0soba autoryzujgca wyniki badan odpowiada jedynie 23 zTﬂnoéc’ przeniesienia wyniku z
Kl

Autoryzowat: memﬂ#oﬂum - Krystyna Pawlak
KONIEC SPRAWOZDANIA :

Data wydania 2023-01-11 steona 22
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Nazwa formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dia wody {mikrobiclogia) wzor F
.‘ COVER Krystyna Pawlak
' C ' 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
-’ LABORATORIUM
covtR 84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4
RS- PO, tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 283/2023 2 dma: 28.02.2023
Dane uzyskane od Zlecenindawcy

Nazwa i adres Zieceniodawcy: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych PEKO Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowe ul. Chrzanowskiego 44

Cel badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa
Numer zlecenia: 06/2023
Numer protokolu poboru prébki: 61/02/23
Numer probki: 320/23
Rodzaj probki: weda do spoiycia przez ludzi
Miejsce poboru probki: Debogdrze - SUW - kran wody uzdatnionej podawanej do sieci
Prébka pobrana przez; COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawlak (uprawniona przez WSSE do poboru prébek,
rr 132/2007)
Odpowiedzialny za pobdr prébek: Krystyna Pawlak
Data poboru: 24.02.2023 godz. 09:10
Metoda pobrania prébki: Prébke pobrano zgodnie z norma PN-EN 1SO 19458:2007
Dodatkowe informacie o poborze prébki zawarte w protokole peboru probki.
Data dostarczenia prébkis 24.02.2023 Prébka przyjeta bez uwag-#z-uwagamic—'
Data rozpoczedia badan: 24.02.2023 Data zakoriczenia badar; 28, 02. 2023
woda do spozycia przez judz
Lp. NAZWA OZNACZENIA * METODA OZNACZENIA e 2048 NDS?
wynik TepewnosC wymitky
1 2 3 4 5 3 7
k - . bez
y |Hezbe inikroorganizmon W Pl PN-EN IS0 6222:2004 ti/m 205 [144; 291 rieprawidiowych
22%Cpo72hwiml mian *
Data wydania- 2023-01-11 strona 142
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Nazwa formularza

SPRAWOZDANIE 2 BADAN cfa wody (mikrobiologia) wzor F

o

COVER
Krystyna Pawlak

COVER Krystyna Pawlak
84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
LABORATORIUM
84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4
tel./fax.: 58 672 39 71

Sprawozdarie nr;

283/2023 Z dnia: 28.02.2023

UWAGL:

! niepotrzebne skresli¢, wipisa¢ uwagi jedli wystepuja
* Najwyisze Dopuszezalne Stezenie wedlug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dn. 7 grudnia 2017, w sprawie jakoéci wody przeznaczonej
do spoycia przez ludzi (Dz. U, 2017 poz. 2294)
? zaleca si¢, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/1m| w wodzie wprowadzanej do sieci wodocdiagowe]; 200itk/1m! w kranie

konsumenta

* zamieszezona rozszerzona niepewnosé pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sie na standardowej niepewnodd pomnozonej przez
wspdtczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnosd 95%. Zlozona niepewno$é standardowa przyjeto jake réwne odczyleniu standardowemu odtwarzatnosa

wewnatrzlaboratoryjnej.

Niepewnost nie zawiera niepewnosd zwigzanej 2 etapem pobierania probki,

P - badanie zrealizowane u zewnetrznego dostawcy uslug. Badanie wykonane metoda akredytowana, numer akredytacji PCA AB 079,

Badanie wykonane metodg zatwierdzong przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni

(decyzja nr 5/2022/NS,9040.2.2022 z dn. 30.12.2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowie posiada zatwierdzenie systemu jakosc badan wody przeznaczane] do spozycia przez
udz przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzia nr ZN1.9022,14.01.2023.PL

2 dnia 02.02.2023r.}.

Bez pisemnej zgody Laberatorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catodc,
Wyniki odnoszg sie tylko do badanego obiektu (probki).
Reklamacie/skargi bedg uwzgledniane w cigqu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikdw.

W przypadku badan zleconych u zewnetrznego dostawcy ustug asoba autoryzujaca wyniki badar odpowiada jedyn

oryginainego sprawozdania zewnetrznego dostawcy usiug.

e 2a 2godnosé przeniesienia wyniku z

Data wydania. 2023-01-11

Autoryzowa!j\‘ lift.aboratorium - Krystyna Pawlak

KONIEC SPRAWOZDANIA

strona 212
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AQM Lab Polska Sp. z o.0.
Bojano, ul. Lipowa 1

84-207 Koleczkawo

Tel./Fax (058) 671 01 863

Kom, 502 314 710
wwew.aqmiabpolska.pl

e-mail: dorota@agmlabpalska.pl

AUM

Formularz PO-15/F03 obowiazuje od 31.10.2022r.

o, PCA

fg\/g”. o i
5 ¥
'zm‘\“

b AB 1136

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY NR 043_W_2023

Rodzaj badanej probki": WODA DO SPOZYCIA

Data przyjecia probki: 03.03.2023
Opis probki:

llo$¢ prébek™; 1

Stan prébki w momencie przyjecia: Bez zastrzezen

Temp. pojemnika transportowego: +6,1°C

Nr laboratoryjny préby: 043_W_2023

Zleceniodawca®:
Centrum Badawczo — Wdrozeniowe
“UNITEX” Sp. z 0.0.
ul. Radarowa 14A
80-298 Gdarisk

Prébkobiorca:
Metoda pobierania®:

Rodzaj obiektu/urzadzenia wodnego™:

Punkt poboru/miejsce pobrania®:
Data pobrania préobki':
Godzina/temperatura pobrania®:
Cel badania":

Kierunek badan®:

Stwierdzenie zgodnosci'®:

Laboratorium: Aneta Puszczewicz

PN-EN [SO 19458:2007 (N")

Stacja Uzdatniania Wody — zbiornik na sie¢

Stacja Uzdatniania Wody, Debogorze, ul. Roslinna 23 / ZBIORNIK NA SIEC — zaw6r
03.03.2023

7:50 /+10,0°C

ustugowe (wykorzystanie wynikéw badan w obszarze regulowanym prawnie/potrzeby wiasne)
Zlecenie na badania z dn. 03/03/2023

TAK, wg wartoéci parametrycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wedy przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz.

2294)
Data rozpoczecia badania: 03.03.2023
Data zakonczenia badania: 06.03.2023
KIERUNEK BADANIA WYNIK NIEPEWNOSG WARTOSCI STWIERDZENIE
(BADANA CECHA) s JEDNOSTKA BADANIA POMIARU?) | PARAMETRYCZNE™ | ZGODNOSCP
Ogoélna liczba
H p PN-EN ISO 6222:2004 . f R Bez nieprawidtowych
w‘g;gg?: r;lzzl’rln o (metoda plytkowa - posiew wglgbny) ARIZS? Jtkfmi 82 [66; 102] zmian® N
Liczba Enterokokéw PN-EN IS0 7899-2:2004 . i
ka|owych {metoda filtracji membranowej) ARIZS? th” 00mi O - 0 ZGODNE
: - PN-EN ISO
L"i.Zba bakterli 2 grupy | 306 1:2014+A1:2017.04 ARIZS? | jtk/100mi 0 - 0 ZGODNE
coli (metoda filtracji membranowej)
PN-EN ISO .
Liczba Escherichia coli | 9308-1:2014+A1:2017-04 AR/ZS? jtk/100ml 0 - 0 ZGODNE
{metoda filtracji membranowej)

UWAGI!
" Dane dostarczone przez Klienta/Prabkobiorce.
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie otrzymanych od Klienta i zbadanych probek.

Zleceniodawca ponosi edpowiedzialno$¢ za ujawnienie organom kontroli, wynikéw badar niezgadnych z kryteriami oceny, zawartymi w regulacjach prawnych,

Bez pisemnej zgady AQM Lab Polska Sp. z 0.0., sprawozdanie nie moze byé kopiowane inaczej jak tylko w catosci.

2 Niepewos¢ pomiaru dotyczy metod ilasciowych. Podane wartosci niepewnosci slanowia niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspélczynniku
rozszerzenia k=2. Zlozona niepewno$¢ standardowa obejmuje niepewnosé operacyjng i niepewnosé rozktadu mikroorganizméw, zgodnie z PN - 1SO 29201:2022-02.

Oszacowana niepewnosé pomiaru dotyczy wylacznie etapu analitycznego bez etapu poboru probek.

% Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci/niezgodnosci z wymaganiami/specyfikacjami, opiera sig na regule prostej akceptacji wg wytycznych
ILAC-G8:09/2019. Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona z Kiientem i przez niego zaakceptowana, Ryzyko bigdnej akceptaciji/blednego odrzucenia wynosi

do 50% w przypadku wynikow zblizonych do granicy tolerancji.
“Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
-100 jtk/Imi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

-200 jtk/1mi w kranie konsumenta.

*)Oznaczenie metod: A — akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB 1136), N — nieakredytowane, R - badania wykonane metodami referencyjnymi, ZS - badanie
wykonane metoda zatwierdzong przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Wejherowie (decyzja nr ZNI.9022.14.02.2023.PL z dnia 02.02.2023r.).

**) Wartosci parametryczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

2017 poz. 2294).

Bojano, dn. 06/03/2023

Sprawozdanie sporzadzone przez:

mgr inz. Aneta Puszczewicz, Kierownik Techniczny

Sprawozdanie autoryzowane i zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

mgr inz. Dorota Cybulska, Dyrektor Laboratorium

Rozdzielnik:
1. Klient - 1 egz.
2. ala

Strona 1z 1







Nazwa formularza

SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody (mikrobiologia) wzér F

LA

¢

84-200 Weiherowo ul, Stkorskiego 108A

84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4

COVER Krystyna Pawiak

LABORATORIUM

CovEe
S v tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawnzdanie or: 310/2023 z dnia: 10.03.2023
Dane uzyskane od Zieceniodawcy

Nazwa 1 adres Zlereniodawey: Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych PEKO Sp. z 0.0
81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badas: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisam! prawa
Numer zlecenia: 06/2023
1Numer protokol pobory probki: 11/03/23
Wumer pribki: 352123
Rodzaj prébki: woda do spofyda przez ludzi
Miejsce pobory probkiz Debogérze - SUW - kran wody uzdatnionej podawanet do sied
Prdbka pobrana przez: COVER Krystyna Pawlak - Krystyne Pawiak (uprawniong przez WSSE do peboru pribek,
nr 13z/2007)
Odpowiedzialny za pobdr probek: Krystyna Pawlak
Data pobony: 07.03.2023 godz. 10:20
Matoda pobrania prébki: Prébke pobrano zgodnie z norma  PN-EN 1SO 15458:2007
Dodatkowe informacje o pohorze prébki zawarte w protokole pobory probki.
Data dostarzenia probki: 07.03.2023 Probka przyjeta bez uwag £ 2-vwagamiss’
Data rozpoczeda badari: 07.03.2023 Data zakoficzenia badan: 10. 03. 2023
woda dp spazycia przez ludzd
tp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA | EDNOSTRA e NDS'
wynlk epevretd wynky
1 < 3 [l 5 O 7
g LB miroankTE w P-EN IS0 6222:2004 st/ 27 [16; 45] [nlesrvionsen
2°Cpo72hwimt * ’ ' zmian?
Data sy :nia; 2023-01-11 sirona 172
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Nazwa formulaza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dfa wody (mikrobioiogia) wzbr F
COVER Krystyna Pawiak
" 84-200 Weiherowo ul, Sikorskiego 108A
' c® LABORATORIUM
-‘mm" §4-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 ut. 4
Kiystyna Pastak tel.ffax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr; 310/2023 2 dnia: 10.03.2023

UWAGL

! nispotrzebne skredli¢, wpisad uwagi jedi wystapula

 Najwyssza Dopuszczaine Stesenie wediug Ruzporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakofe! wody przeznaczone]

do spoéycia przez ludzl {Dz. U. 2017 poz. 2294)

* zaleca sle, aby ogéina liczba mikroorganizmcw nie przekraczata: 100jtk/1mi w wodzie wprowadzane] do siedl wododagowe; 200jti/tml w kranic
konsumenta

4 zamieszczona rozszerzona nispewnost pomiaru 2ostala oszacowana zgodmie z 1SO 18036 | opiera sie na standardowej niepewnoSd pomnozone] przez
wspdiczynnik rezszerzenie k=2, przy poziomie ufnodd 95%. Ziozong nlepernoéd standardows przyjeto fako réwne odezyleniu standardowemu odtwarzalnodc
wewnatrziaboratoryjnef.

Niepewno$C nle zawlera niepewnosd zwiazane] z etapem pobierania probki,

P - badanie zrealizowane u zewnetrzneqo dostawcy Ushig. Badanie wykonane metoda akredytowana, numer akredytacji PCA AB 079,
Bxdanie wykonane metoda zatwierdzong przez Parfistwowego Powlatowego Inspektora Sanitamego w Gdyni
(decyzia nr 5/2022/NS.9040.2.2022 2 dn. 30,12.2022r.},

Labaratorium COVER Krystyna Pawlak w Wejherowle posiada zatwierdzente systemu jakod badai wody przeznaczone] do spodydia przer
|ludzi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (decyzia nr ZN1.9022.14.01.2023.PL
z dnia (2,02.2023r.),

|Bez pisemine] 2gody Laboratorium COVER w Wejherowie wynik badania nle mode by¢ powielany Inaczej Jak tytko w calosd.
Wyniki odnosza sie tylko do badanego abiektu (pribki).
Reklamacjefskarg! beda uwzgledniane w dagu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikdw.

W przypadku badar zleconych u zewnetrznego dobtawey ushig osaba autoryzuiaca wyniki badadi edpowiada jedyn 22 zgodaodt przeniesienia wyniku 2
oryyinalnego sprawozdania zewneliznego dostawcy ushg.

Autoryzowal]

Laboratorium - Krystyna Pawiak

KONIEC SPRAWOZDANIA

Data wydanéa: 2623-01-11 atrona 27
taboratonum cover@gmail.com




Nanva formularza

SPRAWOZDANIE Z BADAN dia wody {mikrohiologla) war F

N
74

COVER Krystyna Pavilzk
84-200 Wejherowo . Sikorskiego 108A
LABORATORIUM
84-20D Wejherowo ul. Rybatka 24 uz. 4

OvER
Koyt tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie ne: 311/2023 2 dnia: 10.03.2023
Dane uzyskane od Ziecenindawcy

Nazwa | adres Zieceniodawcy:

Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych PEKO $p. z 0.0.
81-198 Kasakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cet badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przeplsami prawa
Numer ziecenia: 0672023
Numer protokolu poboru prébki: 11/03/23
Numer prébld: 353123
Rodzaj prébki: woda do spozycla przez fudzi
Mieisce poboru prdbki: Debogdrze ul. Pomorska 55 - kran w kuchni
Prébka pobrana przez: COVER Krystyna Pawlak - Krystyng Pawlak (uprawnlona przez WSSE do poboru pribek,
nr 132/2007)
Odpowedzialny za pobér probek: Krystyna Pawlak
Data poboru: 07.03.2023 godz. 10:25
Metoda pabrania prébki: Prébke pobrano zgodnie z norma PN-EN 1S0 19458:2007
Dodatkowe informacie o poborze probki zawarte w protokele pobory probki.
Data dostarczenia probki: 07.03.2023 Probka przyjeta bez uwag--z-uwaaami—=!
Data rozpoczeda badar: (37.03.2023 Data zakoriczenia badan; 10. 03, 2023
wada db spo2ydia przez ludzl
w NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA el HL] NDS?
wynike niepenToft wynik
1 2 3 4 ) 3 7
3 H . PN-EN 150 95@'-1:2014-12;
1 'i’;zo"a Escherichia cofl w Pl PN-ENISO 9308-1:2014- jtk/100m1 0 5 0
mi 12/A1:2017-04
. . PN-EN 150 9308-1:2014-12;
i URKIEN 2 B2 P|  PN-EN 15O 9308-1:2014- jt/100mI 0 0?
Y. 100m) 12/A1:2017-04
Liczba mikroorganizmdw w bez
. -EN 222:201 K
3 22%Cpo 7w i mi 5 p PN-EN IS0 6222:2004 Jtk/mi 25 {18; 47] neep':n\:;l;o:wd\
o
D3ty wyeima 2023.01-14 strcna 1/2
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Nazws formularza
SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody {mikrobiclogla) wadr F

COVER Krystyna Pawlak
84-200 Wejherawo ul, Sikorskiego 1084

L2
'-C" LABORATORIUM

84-200 Wejhernwo ul. Rybacka 24 uz, 4

COVER
Krustyna Pawiak tel./fax.: SB 67239 71
Sprawozdanie nr: 31172023 Z dnfa: 10.03.2023
UWAGL:

! niepotrzebne skredli, wpisad uwagl jedli wystepuja

" Najwytsze Dopuszczaine Stezenle wedtug Rozporzaczenia Ministra Zdrowia z da. 7 grudnia 2017r, w sprawie jakosd wody przematzone]

do spodyca przez ludzi {Dz. U, 2017 poz. 2294)

¥ dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10jtk. W praypadku wylrycia bakteril grupy coll >10itk na 100mi worly nalety wykonaé badanie parametry
Escherichia colf | enterokoki w zwigzku 2 paragrafem 21 ust, 4 rozporzadzenia (Dz.U. 2017 poz. 2294}

“ zaleca sie, aby ogdlna liczha mikroorganizméw nie przekraczata: 100jt/2mil w wodzie wprowadzanej do sied wodociagowe; 2005tk/ i w kranle
konsumenta

* zamieszczona rozszerzona niepewnodt pomiaru zostala oszacowana zgodnie SO 19036 | opiera sie na standardowsj niepewnasd pomnozonej przez
wspdlczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnoSd 55%. Zlozong niepewnoéé standardows przyieto jako réwne odezyleniu standardowesmy odiwarzalnodel
wewnatrzlaboratoryjnef.

Niepewno$t nie zawiera niepewnodcl zwiqzanej z etapem pobierania probkl.

|P - badanie zrealizowane u zewnetrmego dostawcy ustug. Badanie wykonane metody akredytowana, numer akredytacii PCA AB 073.
Badanie wykonane metod zatwierdzong przez Palfistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni
(decyzja nr 5/2022/NS.9040,2.2022 2 dn. 30.12.2022r.).

Laboratorium COVER Krystyna Pawlak w Wefherowie posiada zatwierdzenie systemu jakodcl badar wody przeznaczone] do spofyda przez
ludzi przez Panstwowego Powiatowego Inspaktora Sanitarnego w Wejherowie (decyzia nr ZM1.9022.14.01.2023.PL
2 dnia 02.02.2023r.).

Bez pisamne zgody Laboratoriinn COVER w Wejherowie wynik badania nie mose by powielany inaczej fak tylko w calodd.
Wynikl odnosza sle tylko do badanega cbiektu (probki}.
Reldamacjefshargi beda uwzgledniane w dagy 14 dnl roboczych od daty otrzymania wynikdw,

W przypadku badad zleconych u zewngtrznego dostawcy uslug osoba autoryzujaca wynlki badah odpowiada jedynie za zgodnadé przepiesicnia wyniku z
oryginalnego sprawozdania zewnetrznego dostawcy ushig.

Fi - l l
Autoryzowal: Kierownik labarat fm“r_tyna Pawiak
KONIEC SPRAWOZDANIA ¥

Datz2 wydama: 2023 91-11 shepn 22
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AQM Lab Polska Sp. z 0.0
Bajano, uf. Lipowa 1
84-207 Koleczkowo

Formularz PO-15/F05 obowiazuje od 31.10.2022r.

Tel./Fax (058) 671 01 63
Kom, 502 314 710
www.agmlabpolska.pi

A'M

e-mail: dorota@agmiabpolska.pl
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY NR 055_W_2023

Rodzaj badanej probki’: WODA DO SPOZYCIA

Data przyjecia prébki:

Hos$¢ probek™:

Stan prébki w momencie przyjecia:
Temp. pojemnika transportowego:
Probkobiorca:

Metoda pobierania®:

Rodzaj obiektu/urzadzenia wodnego":
Punkt poboru/miejsce pobrania®:
Data pobrania prébki":
Godzina/temperatura pobrania®:
Cel badania":

Kierunek badan":

Stwierdzenie zgodnosci'?:

Nr laboratoryjny préby: 055_W_2023

Zleceniodawca':
Centrum Badawczo ~ WdroZeniowe
“UNITEX” Sp. z 0.0.
ul. Radarowa 14A
80-298 Gdarisk

10.03.2023
Opis prébki:
1

Bez zastrzezen

+6,3°C

Laboratorium: Aneta Puszczewicz

PN-EN ISO 19458:2007 (N?)

Stacja Uzdatniania Wody — zbiornik na sieé
Stacja Uzdatniania Wody, Debogarze, ul. Roslinna 23 / ZBIORNIK NA SIEC — zawér

10.03.2023

7:40/+9,0°C

ustugowe (wykorzystanie wynikow badan w obszarze regulowanym prawnie/potrzeby wiasne)
Zlecenie na badania z dn. 10/03/2023

TAK, wg warto$ci parametrycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz.

2294)
Data rozpoczecia badania: 10.03.2023
Data zakorniczenia badania: 13.03.2023
KIERUNEK BADANIA WYNIK NIEPEWNOSC WARTOSCI STWIERDZENIE
(BADANA CECHA) NETODA JEDNOSTKA BADANIA POMIARU?) | PARAMETRYCZNE™ | ZGODNOSCH!
Ogélna liczba
H f : PN-EN ISO 6222:2004 - : . Bez nieprawidtowych
::: l;(;)g Tg : r;lzz;‘n ow {metoda plytkowa - posiew wglebny) ARIZS? jtkfml 49 [37 . 65] zmian® -

UWAGI!

" Dane dostarczone przez Klienta/Probkobiorce.

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie otrzymanych od Klienta i zbadanych probek.

Zleceniodawca ponosi odpowiedzialno$é za ujawnienie organom kontroli, wynikéw badan niezgodnych z kryteriami oceny, zawartymi w regulacjach prawnych,

Bez pisemnej zgody AQGM Lab Polska Sp. z 0.0., sprawozdanie nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.

2 Niepewos¢ pomiaru dotyczy metod ilosciowych. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnos¢ rozszerzong przy paziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku
rozszerzenia k=2. Zlozona niepewno$¢ standardowa obejmuje niepewnoéé operacyjng i niepewnos¢ rozkiadu mikroorganizmow, zgodnie z PN - SO 29201:2022-02.
Oszacowana niepewnos$¢ pomiaru dotyczy wylacznie etapu analitycznego bez etapu poboru probek.

* Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci/niezgadnosci z wymaganiami/specyfikacjami, opiera sie na regule prostej akceptacji wg wytycznych
ILAC-G8:09/2019. Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona z Klientem i przez niego zaakceptowana. Ryzyko blgdne] akceptacjilblednego odrzucenia wynosi

do 50% w przypadku wynikéw zblizonych do granicy tolerancji.
“Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
-100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

-200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

*)Oznaczenie metod: A — akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB 1136), N — nieakredytowane, R - badania wykonane metodami referencyjnymi, ZS - badanie
wykonane metodg zatwierdzong przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Wejherowie {decyzja nr ZNI1.9022.14.02.2023.PL z dnia 02.02.2023r.).

**) Warto$ci parametryczne zgodne z Rozparzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

2017 poz. 2294).

Bojano, dn. 13/03/2023

Sprawozdanie sporzadzone przez:

mgr inz. Aneta Puszczewicz, Kierownik Techniczny

Sprawozdanie autoryzowane i zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

mgr inz. Dorota Cybulska, Dyrektor Laboratorium

Rozdzielnik:
1. Klient — 1 egz.
2.ala
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