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Sprawozdanie nr: 2216/2025 z dnia: 2025-11-24
Dane uzyskane od Zleceniodawcy
Nazwa i adres Zleceniodawcy: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych PEKO Sp. z o.0.
81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
Cel badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa
Numer zlecenia: 0572025
Numer protokotu pobierania prébki: 73/11/25
Numer probki: 2516/25
Rodzaj probki: woda do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania probki: Mechelinki ul. Nadmorska. - kran w kuchni
Prébka pobrana przez: upowaznionego pracownika COVER Krystyna Pawlak
Odpowiedzialny za pobranie probki:
Data pobrania: 20.11.2025 godz. 12:40
Metoda pobrania probki: Probke pobrano zgodnie z normg PN-EN ISO 19458:2007 z wytgczeniem 4.4.3.; 4.4.4.; 4.4.5,; 4.4.6.

(A - metoda akredytowana, zakres akredytacji PCA nr AB 911)
Dodatkowe informacje o pobierania probki zawarte w protokole pobierania probki.

Data dostarczenia probki: 2025-11-20 Prébka przyjeta bez uwag--ztwagami—"
Data rozpoczecia badan: 2025-11-20 Data zakoriczenia badan: 2025-11-24
woda do spozycia przez ludzi
JEDNOSTKA : 5
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA STARY probka nr 2516/25 NDS
: niepewnosc wyniku
wynik / rezultat Trexitan)
1 2 ? 3 4 5 6 i
; : o bez
1 ;gfg?j?;kzrsov:glammow o P PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml nie wykryto - nieprawidtowy
ch zmian*

. e PN-EN ISO 9308-1:2014-12;
5 |[uc Bl p|  PN-EN ISO 9308-1:2014- jtk/100ml 0 . 0
~ |100ml 12/A1:2017-04
PN-EN 150 9308-1:2014-12;
P|  PN-EN ISO 9308-1:2014- jtk/100ml 0 - 0°
12/A1:2017-04

Liczba bakterii z grupy coli
w 100ml

4 JHCER AT P|  PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100ml 0 ’ 0
katowych w 100ml
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Ky ani tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 2216/2025 z dnia: 2025-11-24
Dane uzyskane od Zleceniodawcy
Nazwa i adres Zleceniodawcy: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych PEKO Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
Cel badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa
Numer zlecenia: 05/2025
Numer protokotu pobierania probki: 73111725
Numer probki: 2516/25
Rodzaj prdbki: woda do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania prél:_Jki: Mechelinki ul. Nadmorska . kran w kuchni
Prébka pobrana przez: - upowaznionego pracownika COVER Krystyna Pawlak
Odpowiedzialny za pobranie prabki:
Data pobrania: 20.11.2025 godz. 12:40
Metoda pobrania prébki: Prébke pobrano zgodnie z normg PN-EN ISO 19458:2007 z wylaczeniem 4.4.3.; 4.4.4.; 4.4.5.; 4.4.6.
(A - metoda akredytowana, zakres akredytacji PCA nr AB 911)
Dodatkowe informacje o pobierania probki zawarte w protokole pobierania probki.
Data dostarczenia probki: 2025-11-20 Prébka przyjeta bez uwag+-ztwagamk—"
Data rozpoczecia badan: 2025-11-20 Data zakoriczenia badan: 2025-11-24
woda do spozycia przez ludzi
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA St probka nr 2516/25 NDS’
wynik / rezultat  "ePernosC vy
[ rezultatu
T bl 3 ) 5 6 7
Liczba mikroorganizméw w bez
PN-EN 1SO 6222:2004 j i - i j
1 1oxe po 72h w 1 ml P jtk/ml nie wykryto nleprawr@!o:vy
ch zmian
Liczba Escherichia coli w e ELSHELA A,
2 10(2) | P PN-EN ISO 9308-1:2014- Jjtk/100ml 0 - 0
~ 12/A1:2017-04
Yieaha: Bapkasl 2 i i PN-EN ISO 9308-1:2014-12;
3 I s Ll P|  PN-EN ISO 9308-1:2014- jtk/100m 0 - K
U 12/A1:2017-04
Liczba enterokokdw ‘
PN-EN ISO 7899-2:2004 0 -
% Ikatowych w 100l 4 T 1inm ¢
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