Nazwa formularza " Pc c
SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody wzdr B2 N
POLSKIE CENTAUM
. COVER Krystyna Pawlak AKREOYTACII

' c ‘ 84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A
.’ LABORATORIUM %

COVER 84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4 ¢ BADANIA
i tel./fax.: 58 672 39 71 AB 911
Sprawozdanie nr: 2514/2025 Z dnia: 2025-12-23

Sprawozdanie czesciowe

Dane uzyskane od Zleceniodawcy *
Nazwa i adres Zleceniodawcy: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych "PEKO" Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44

Cel badan: badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa
Rodzaj prébki: prébka wody do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania probki: Mosty ul. S kran w pomieszczeniu gospodarczym

Probka pobrana przez: Zleceniodawce Fuprawnionego przez WSSE do pobierania probek,
zaswiadczenie nr 18272025

Odpowiedzialny za pobranie probki: Zleceniodawca

Data pobrania: 17.12.2025 godz. 09:31

Metoda pobrania probki: Wedtug deklaracji Zleceniodawcy probke pobrano zgodnie z normg PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz normg

PN-EN ISO 19458:2007
Dodatkowe informacje o pobieraniu probki zawarte w protokole pobierania probki.

Numer zlecenia: 05/2025
Numer protokotu pobierania probki: 68/12/25
Numer probki: 2750/25
Data dostarczenia probki: 2025-12-17 Probka przyjeta bez uwag fzuwagamt—’
Data rozpoczecia badan: 2025-12-17 Data zakonczenia badan: 2025-12-23
woda do spozycia przez ludzi
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA L prébka nr 2750/25 NDS*
wynik / rezultat  "ePShoost ke
1 2 3 4 5 6 7
1 Metnosc¢ A Z PN-EN ISO 7027-1:2016 FNU 0,22 - 0,05 1,0
2 |Barwa '° Z|PN-EN ISO 7887:2012 metoda C mg/I Pt <5 (5+1) akceptowalna’
| 3 |Zapach o O Z PN-EN 1622:2006 TON akceptowalny + - akceptowalny
| 14~ Smak Z PN-EN 1622:2006 TFN akceptowalny & - akceptowalny
5 |pHS A Z PN-EN ISO 10523:2012 - 7,5/17,4C - 0,1 6,5-9,5
g |Preewodnosc el. wh. w 25°C A Z PN-EN 27888:1999 uS/cm 520 / 17,2°C £ V08 2500
7 |Twardosc ogodlna i A Z PN-ISO 6059:1999 mg/! CaCO: 234 - x 30 60-500
| 8 |Magnez A, Z|PN-C-04554-4:1999 Zalacznik Al mg/| 9,1 14 7-125
Utlenialno$¢ z KMnO4 g
9 (Indeks nadmanganianowy) A Z PN-EN ISO 8467:2001 ma/ 0z 1,0 + 0,2 50
' % PN-ISO 7150-1:2002 z
10 |Jon amonu A Z wylaczeniem p. 10 mg/I 0,19 + 0,(!:_3 0,50
11 |Azotyny*° Z PN-EN 26777:1999 mg/I <0,016 (0,016+0,003) 0,10
12 |Azotany © A Z PN-82/C-04576/08 mg/I 191 + 0,29 50
13 |Chlorki A Z PN-ISO 9297:1994 mg/| 19 - - 250
5 s PB-07 wyd. 3 z dnia 05.05.2021r. na
» 14 |Siarczany A Z podstawie testu Hach-Lange nr 8051 mg/| 64 = 250
15 (Zelazo A,_Z PN-ISO 6332:2001 ug/l 28 + 200
PB-02 wyd. 3 z dnia 05.05.2021r. na
16 |Mangan E A Z podstawie testu Hach-Lange nr 8149 ug 32 % 5 50
; PB-05 wyd. 2 z dnia 05.05.2021r. na
17 |Fluorki A Z podstawie testu Hach-Lange nr 8029 mg/| 0,32 = 0,06 1,5
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woda do spozycia przez ludzi
JEDNOSTKA : "
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA MIARY probka nr 2750/25 NDS
wynik / rezultat “ie"‘j";':fji;t":“"‘“
1 2 3 4 5 6 7
18 |Benzo(a)piren P PN-EN ISO 17993:2005 ug/l w trakcie badan 0,010
SWWA  (B(b)F, B(K)F, y ) . ,
19 B(ghi)Per, 1(1,2,3-cd)P) P PN-EN ISO 17993:2005 ug/l w trakcie badan 0,10
20 |Arsen (As) P| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 ug/l 0,28 + 0,03 10
21 |Antymon (Sb) P| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 ug/! < 0,20 (0,20 £ 0,02) 5
22 |Bor (B) P| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/I 0,16 + 0,02 1,0
23 |Séd (Na) P| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 28 + 3 200
24 |Glin (Al) P| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 ng/! <1,0(1,0+0,1) 200
25 |Chrom (Cr) P| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 ug/! < 0,10 (0,10 £ 0,01) 50
26 |Nikiel (Ni) P| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 ug/l 0,34 + 0,04 20
27 [Miedz (Cu) P| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/I 0,0027 + 0,0003 20
28 [Selen (Se) P| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 ng/l 0,24 + 0,03 10
29 |Kadm (Cd) P| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 g/l < 0,10 (0,10 % 0,01) 5,0
30 |Otéw (Pb) P| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 ug/l 0,23 + 0,03 10
31 |Rtec (Hg) P| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 ug/l < 0,050 (0,050 + 0,010) 1,0
32 |Cyjanki wolne i zwigzane P|PB-129 wyd. I z dn. 15.06.2011 ng/l <5 (5+1) 50
33 |1,2-dichloroetan (EDC) P PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <1,0 (1,0+0,4) 3,0
34 [Chlorek winylu (CV) P|  PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <0,2 (0,2%0,1) 0,50
35 |Benzen P PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <0,5 (0,5%0,2) 1,0
Suma trichloroetenu i . i
36 tetrachloroetenu P PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <2L0 (2,0£0,8) 10
; i : PN-EN ISO 9308-1:2014-12;
37 “Cfgg SRR E Sl Coy P PN-EN 150 9308- | jtk/100ml 0 g 0
W L 1:2014-12/A1:2017-04
Liczba enterokokdw . ; y
39 katowych w 100m| P|  PN-EN ISO 7899 2:2004 jtk/100ml 0 0
: el d PN-EN ISO 9308-1:2014-12;
39 'i'(‘):gba' SRRt Ll W P PN-EN ISO 9308-|  jtk/100ml 0 . 0
i 1:2014-12/A1:2017-04
! : i bez
Liczba mikroorganizmow w " , S : ) : ;
40 22Cpo 72h w 1 ml P PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml Nie wykryto nleprzanv;rig:l:lo;wch
Pestycydy chloroorganiczne
41 |alfa-HCH P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,10
42 |beta-HCH P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,10
43 |gamma-HCH P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,10
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JEDNOSTKA . ;
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA MIARY probka nr 2750/25 NDS
wynik / rezultat "ieﬁ‘:‘;‘g‘fﬁzﬁ“ik“

1 2 3 4 5 6 7
44 |delta-HCH P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,10
45 |HCB i P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,10
46 |Aldryna Pi PN-EN ISO 6468:2002 ng/l w trakcie badan 0,030
47 |Dieldryna P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,030
48 |[Endryna P PN-EN ISO 6468:2002 na/l w trakcie badan 0,10
49 [(Izodryna P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,10
50 [Heptachlor P PN-EN ISO 6468:2002 na/l w trakcie badan 0,030
51 |Epoksyd heptachloru P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,030
52 |op'-DDD P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,10
53 |op'-DDE P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,10
54 |op'-DDT P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,10
55 |pp'-DDD P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,10
56 |pp'-DDE P PN-EN ISO 6468:2002 g/l w trakcie badan 0,10
57 |pp'-DDT P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,10
58 [cis-chlordan P PN-EN ISO 6468:2002 ua/l w trakcie badar 0,10
59 ' trans-chlordan P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,10

Suma Pestycyddw
60 |chloroorganicznych z P PN-EN ISO 6468:2002 ug/l w trakcie badan 0,50
obliczen
Pestycydy fosforoorganiczne
61 [Azinfos etylowy P PN-EN 12918:2004 ug/l w takcie badan 0,10
62 |Azinfos metylowy P| PN-EN 12918:2004 ug/l w takcie badan 0,10
63 |Bifentryna P PN-EN 12918:2004 ng/l w takcie badan 0,10
64 |Bromofos etylowy P PN-EN 12918:2004 ug/l w takcie badan 0,10
65 |Chlorfenwinfos P PN-EN 12918:2004 ng/l w takcie badan 0,10
66 |Chlorpiryfos etylowy P| PN-EN 12918:2004 ug/l w takcie badan 0,10
67 |Chlorpiryfos metylowy P PN-EN 12918:2004 ng/l w takcie badan 0,10
68 |Cyflutryna P PN-EN 12918:2004 ug/l w takcie badan 0,10
| 69 |Cypermetryna P PN-EN 12918:2004 ug/! w takcie badan 0,10
70 |Deltametryna P PN-EN 12918:2004 ug/l w takcie badan 0,10
71 [Demeton-S-methyl P PN-EN 12918:2004 ug/l w takcie badan 0,10
72 |Diazynon P| PN-EN 12918:2004 ug/l w takcie badan 0,10
73 |Dichlorfos P| PN-EN 12918:2004 ug/l w takcie badan 0,10
74 |Diflufenikan P PN-EN 12918:2004 ug/l w takcie badan 0,10
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JEDNOSTKA . 5
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA MIARY probka nr 2750/25 NDS
wynik / rezultat “iep?':enzojﬁ;:uymku

1 2 3 4 5 6 7
75 |Dimetoat P PN-EN 12918:2004 ng/l w trakcie badan 0,10
76 |Etion P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
77 |Etoprofos P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
78 |Fenitrotion P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
79 |Fenpropatryna P PN-EN 12918:2004 na/l w trakcie badan 0,10
80 |Fensulfotion P PN-EN 12918:2004 ng/l w trakcie badan 0,10
81 |Fention P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
82 |Fenwalerat P PN-EN 12918:2004 ng/l w trakcie badan 0,10
83 |Fluopikolid P| PN-EN 12918:2004 g/l w trakcie badan 0,10
84 [Forat P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
85 |Fosalon P PN-EN 12918:2004 ng/l w trakcie badan 0,10
86 |[Fosmet P PN-EN 12918:2004 ng/! w trakcie badan 0,10
87 [Malaokson P PN-EN 12918:2004 ng/l w trakcie badan 0,10
88 |Kaptan P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
89 |Karbofenotion P PN-EN 12918:2004 ng/l w trakcie badan 0,10
90 [Lambda-cyhalotryna P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
91 |Malation P PN-EN 12918:2004 ug/l w frakcie badan 0,10
92 |Mefenpyr dietylowy P PN-EN 12918:2004 ua/l w trakcie badan 0,10
93 |Mekarbam P PN-EN 12918:2004 ug/! w trakcie badan 0,10
94 |[Metidation P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
95 |Metrybuzyna P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
96 [Mewinfos P PN-EN 12918:2004 ng/l w trakcie badan 0,10
97 |Oksyfluorofen P PN-EN 12918:2004 ug/! w trakcie badan 0,10
98 |Paration etylowy P PN-EN 12918:7004 ng/l w trakcie badan 0,10
99 |Paration metylowy Pi PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
100 |Permetryna P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
101 |Pirymifos etylowy Pi PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
102 |Pirymifos metylowy P| PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
103 |Procymidon P PN-EN 12918:2004 ng/l w trakcie badan 0,10
104 |Profetamfos P PN-EN 12918:2004 ng/l w trakcie badan 0,10
105 |Protiofos P PN-EN 12918:2004 ng/l w trakcie badan 0,10
106 |Pyrazofos P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
107 |[Triadimefon P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
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woda do spozycia przez ludzi
JEDNOSTKA § 3
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA MIARY probka nr 2750/25 NDS
wynik / rezultat "'ep?:;'ﬁ;:u""ik”

1 2 3 4 5 6 7
108 |Triadimenol P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
109 [Triazofos : P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,10
110 |Trifloksystrobina P PN-EN 12918:2004 ng/l w trakcie badan 0,10

Suma Pestycydow . : ; "
111 fosforoorganicznych P PN-EN 12918:2004 ug/l w trakcie badan 0,50
112 |Bromiany P PN-EN 11206:2013-07 ug/l <3 (3%1) 10
113 |Akryloamid P|PB-403 wyd. I z dn. 25.06.2020 ug/l w trakcie badan 0,10
114 |Epichlorohydryna PR e ug/! <0,05 (0,05+0,02) 0,10
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Sprawozdanie czesciowe

UWAGI:
! W przypadku, gdy badana prébka zostata pobrana i dostarczona przez Zleceniodawce, opis miejsca pobierania prébki sporzadzono na podstawie
informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za jakos¢ pobranych probek, metode i miejsce pobrania,
czystos¢ pojemnikdw oraz transport probek do Laboratorium.
2 niepotrzebne skreslic, wpisac uwagi jesli wystepujg
* Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wedtug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
* automatyczna kompensacja temperatury do 25,0°C; przy wyniku podano temperature probki w trakcie oznaczenia
°temperatura probki w trakcie oznaczenia
® norma wycofana przez PKN
7 akceptowalna przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian; pozadana wartos¢ w kranie konsumenta - do 15mgPt/I.
® dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10jtk, W przypadku wykrycia bakterii grupy coli >10jtk na 100ml wody nalezy wykonac badanie parametru
Escherichia colfi enterokoki w zwigzku z paragrafem 21 ust. 4 rozporzadzenia (Dz.U. 2017 poz. 2294)
° zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggoweij; 200jtk/1ml w kranie
konsumenta
© dla rezultatu podanego "<" warto$¢ podana w nawiasie jest dolng granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesnie
granicg oznaczenia ilosciowego wyznaczong przez Laboratorium.
Wynik akredytowany zapisany w postaci "<" lub ">" jest rezultatem bezposérednio powigzanym z dolng lub gérna granica zakresu
pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewnosc¢ pomiaru dotyczy wytgcznie odpowiednio dolnej lub gornej
granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
A - badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB 911)
Z - badanie wykonane metoda zatwierdzong przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie
(decyzja nr ZNI.9022.14.01.2025.PL z dnia 22.01.2025r.)
P - badanie zrealizowane u zewnetrznego dostawcy ustug badan. Badanie wykonane metoda akredytowana, numer akredytacji PCA AB 079.
Wedtug deklaracji zewnetrznego dostawcy ustug badan badanie wykonane metoda zatwierdzong przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 11/2024/NS.9040.3.2024 z dn. 05.12.2024r.).
Dla wynikow realizowanych u zewnetrznego dostawcy ustug badan wynik akredytowanej metody przedstawiony w postaci "<" lub ">" oznacza to,
iz jest to rezultat badania bezposrednio powigzany z dolng lub gdrng granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana
rozszerzona niepewno$¢ pomiaru dotyczy wylacznie odpowiednio dolnej lub gémej zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Dla wynikéw realizowanych u zewnetrznego dostawcy ustug badan wynik podany w nawiasie jest dolng granica zakresu pomiarowego akredytowanej
metody, bedaca jednoczesnie granica oznaczania ilosciowego wyznaczong przez Laboratorium.

Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspdtezynniku rozszerzenia k=2,
Niepewnos¢ badan nie zawiera niepewnos¢ zwigzang z pobieraniem probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium COVER w Wejherowie wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
Wyniki odnosza sie tylko do badanego obiektu (prabki).

Reklamacje/skargi beda uwzgledniane w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania wynikdw.

V.
W przypadku badan zleconych u zewnetrznego dostawcy ustug badan osoba autoryzujaca wyniki badan odpowiaga ]ed ie za zgodnosc przeniesienia wyniku z
oryginalnego sprawozdania zewnetrznego dostawcy ustug badan.

1A

"
Autoryzowat:[Kidr Vﬂny{ laboratorium - Krystyna Pawlak
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