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COVER Krystyna Pawlak

84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

LABORATORIUM

84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4

tel./fax.: 58 672 39 71

Sprawozdanie nr:

2161/2025

Z dnia:

2025-11-18
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Dane uzyskane od Zleceniodawcy

Nazwa i adres Zleceniodawcy:

|Cel badan:

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych PEKO Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44

badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa
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Numer zlecenia:
Numer protokotu pobierania prébki:
Numer prébki:

Rodzaj probki:

Miejsce pobrania prébki:

Prébka pobrana przez:
Odpowiedzialny za pobranie prébki:
Data pobrania:

Metoda pobrania prébki:

05/2025

39

/11/25

2440/25
woda do spozycia przez ludzi

Debogérze, ul. Pomorska

13

.11.2025 godz. 09:15
Prébke pobrano zgodnie z norma PN-ISO 5667-5:2017-10 (A) oraz norma PN-EN ISO 19458:2007
Z wytaczeniem 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6. A)

Dodatkowe informacje o pobieraniu prébki zawarte w protokole pobierania prébki.

| - upowaznionego pracownika COVER Krystyna Pawlak

Data dostarczenia prdbki: 2025-11-13 Prébka przyjeta bez uwag-/—zuwagarmiz—
Data rozpoczecia badan: 2025-11-13 Data zakoniczenia badan: 2025-11-17
| | woda do spozycia przez ludzi
| Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA JENOS A probka nr 2440/25 NDS?
: iepewnos¢ wynik
!_ wynik / rezultat ~ MePSITOS. wyniku
1 2 3 4 5 6 7
1 |Metno&t ° z|  PN-ENISO 7027-1:2016 FNU <0,20 (0,20+0,05) 1,0
2 |Barwa® Z|PN-EN IS0 7887:2012 metoda C mg/l Pt <5 (5%1) akceptowalna®
3 |Zapach Z PN-EN 1622:2006 TON akceptowalny + - akceptowalny
4 |Smak Z PN-EN 1622:2006 TFN akceptowalny + - akceptowalny
5 |pH? A Z PN-EN ISQ 10523:2012 - 7,21 17,2°C + 0,2 6,5-9,5
6 [prachodnosc el wh w Azl PN-EN 27888:1999 uS/cm 380/17,7°C  + 23 2500
7 |Zelazo® Z PN-ISC 6332:2001 ug/i <20 (20+3) 200
PB-02 wyd. 3 z dnia 05.05.2021r. na
8 |Mangan AZ podstav‘:lvi)é oy Hr:gh-Lange or 8149 ug/! 25 x 5 S0
g |Liczba mikroorganizméw w Pl PN-EN ISO 6222:2004 ti/ml 8 [4:17] | nicprawiomych
22°Cpo 72h w 1 mi® ' ' zmian 7
. o | PN-EN ISO 9308-1:2014-12; a ] o
10 ;iczba Escherichia coli w P PN-EN ISO jtk/100ml 0 - 0
~[Hom B  9308-1:2014-12/A1:2017-04 B - I
. " . PN-EN ISO 9308-1:2014-12;
11 |iczba bakteril 2 grupy col P PN-EN IS0 jtk/100ml 0 - 0
yv LUm 9308-1:2014-12/A1:2017-04
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Data wydania: 2025-03-13

laboratorium.cover@gmail.com
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