Nazwa formularza

SPRAWOZDANIE Z BADAN dla wody wzér Bl

[ ) A
e’

COVER Krystyna Pawlak

84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 108A

LABORATORIUM

84-200 Wejherowo ul. Rybacka 24 uz. 4

Zmiany zidentyfil

w koricu Sprawozdania

COVER

e tel./fax.: 58 672 39 71
Sprawozdanie nr: 216972025 z dnia: 2025-11-20
;.‘" iej Sprawozdani epuje Sprawozdanie z badan nr 216372025 z l:;l‘lia 18.11.2025 .

PCA

Poisxie CENTRUM
AKREDYTACS

BADANIA

AB 911

Dane uzyskane od Zleceniodawcy

Nazwa i adres Zleceniodawcy:

\Cel badan:

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych PEKO Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44

badania w obszarze regulowanym aktualnymi przepisami prawa

INumer zlecenia:

Numer protokotu pobierania prébki:
Numer prébki:

Rodzaj prdbki:

Miejsce pobrania prébki:

Prébka pobrana przez:
Odpowiedzialny za pobranie prébki:
Data pobrania:

Metoda pobrania prébki:

05/2025
39/11/25
2442/25

woda do spoZycia przez ludzi

Mosty, ul. Kasztanowa

13.11.2025 godz. 09:40
Prdbke pobrano zgodnie z norma PN-ISO 5667-5:2017-10 (A) oraz norma PN-EN ISO 19458:2007
z wytaczeniem 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6. (A)

Dodatkowe informacje o pobieraniu prébki zawarte w protokole pobierania prébki.

kran na zewnatrz

upowaznionego pracownika COVER Krystyna Pawlak

Data dostarczenia probki: 2025-11-13 Prébka przyjeta bez uwag-zuwagami—
Data rozpoczecia badan: 2025-11-13 Data zakoriczenia badan: 2025-11-17
[ woda do spozycia przez ludzi
JEDNOSTKA < 2
Lp. NAZWA OZNACZENIA METODA OZNACZENIA MIARY probka nr 2442/25 NDS
) wynik / rezultat ~ "ePSWIose wymik
1 2 3 4 5 6 7
1 |Metnosc A Z PN-EN ISO 7027-1:2016 FNU 0,22 + 0,06 1,0
2 |[Barwa® Z|PN-EN ISO 7887:2012 metoda C mg/I Pt <5 (5%1) akceptowalna®
3 |Zapach Z| PN-EN 1622:2006 TON akceptowalny + - akceptowalny
4  |Smak z PN-EN 1622:2006 TFN nie okreslono + - akceptowalny
5 |pH* A Z PN-EN IS0 10523:2012 - 7,3/17,0°C + 0,2 6,5-9,5
6 [prcriodnoscel. wh. w A Z PN-EN 27888:1999 uS/cm 518/17,5C = 31 250
7 |Zelazo A Z PN-ISO 6332:2001 ng/l 26 + 4 200
PB-02 wyd. 3 z dnia 05.05.2021r.
8 |Mangan AZ podstav‘cliz testxzj Hna[?h-Lange nr 8r1:§ ug/l 44 + 9 50
g I{Liczba mikreorganizméw w Pl PN-EN ISO 6222:2004 jtk/mi Nie wykryto  {Wieprenraiomyen
22°C po 72h w1 ml ' ] w 2rmian
. o ~ |PN-ENISO 9308-1:2014-12; | o - '
10 |;iezba Escherichia coli w P PN-EN ISO jti/100m! 4 [1;11] 0
-oem B | 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | - -
. .. . PN-EN ISO 9308-1:2014-12;
11 |oiczba bakteril z grupy col P PN-EN 150 ti/L00mI 5 [1;11] 0
w 100m 9308-1:2014-12/A1:2017-04
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